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1 CONFERÊNCIA  E  ANÁLISE  –  INSTALAÇOES  

HIDROSSANITÁRIAS  

Para elaboração deste presente documento, além da execução das atividades em campo na 

obra do Museu da Imagem e do Som no período de 16/05/2023 até 16/08/2023, visando o 

levantamento de informações pertinentes aos serviços que devem ser refeitos, foram 

realizadas análises dos itens de projeto, tendo como base as revisões realizadas até o dia 

31/08/2023, com exceção dos itens acordados em reuniões e registrados em Atas. Portanto, 

naturalmente eventuais danos sofridos posteriormente, não serão considerados na presente 

análise.  

1.1 Monocomando/válvula de chuveiro alta pressão – 1º Subsolo  

TABELA 1  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.29 

Disciplina  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
Código EMOP  18.013.0178-6  

Descrição EMOP  

Monocomando/válvula de chuveiro alta pressão - 

pressmatic ref.17120106-docol ou similar.  
Fornecimento e colocação para obra do MIS.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.2 Lavatório de canto suspenso – 1º Subsolo  

TABELA 2  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.05 

Disciplina  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
Código EMOP  18.002.0098-6  

Descrição EMOP  

Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, celite ou 

similar inclusive rabicho cromado 1/2", sifão e 

válvula. Fornecimento e instalação para a obra do 

museu da imagem e do som.  

  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

  

Quantitativo Revisado    
Especificação Revisada    
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1.3 Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro nominal de 1 1/2" e 1 

1/4" – 1º Subsolo                                                            

TABELA 3  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.13 

Disciplina  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
Código EMOP  18.006.0065-6  

Descrição EMOP  
Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro 

nominal de 1 1/2" e 1 1/4". Fornecimento e colocação, 

para a obra do   MIS.  
Quantitativo da Planilha  7 unidades  

Quantitativo Projeto  4 unidades  
Quantitativo Obra (já instalado)  0  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  
Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Seguindo o projeto de hidráulica, verificou a necessidade de acabamento em 4 registros 

aparentes.  

    

Quantitativo Revisado  4 unidades  
Especificação Revisada    
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1.4 Toalheiro e lixeira embutidos em aço inox – 1º Subsolo                                                  

TABELA 4  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.15 

Disciplina  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
Código EMOP  18.006.0067-6  

Descrição EMOP  

Toalheiro e lixeira embutidos em aço inox aisi 304, 

com espessura 1,2mm, acabamento escovado, 

inclusos acessórios de fixação, p/ obra do museu da 

imagem e do som mis. Fornecimento e colocação.  
Quantitativo da Planilha  2 unidades  

Quantitativo Projeto  2 unidades  
Quantitativo Obra (já instalado)  0  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  
Em conformidade  X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     
Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.5 Acabamento para registro de 3/4" – 1º Subsolo   

TABELA 5  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.16 

Disciplina  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
Código EMOP  18.006.0068-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de 3/4", acabamento 

cromado, linha pertutti - docol (ref.271706) ou 

similar. Fornecimento e instalação para a obra do 

museu da imagem e do som.  
Quantitativo da Planilha  13 unidades  

Quantitativo Projeto  9 unidades  
Quantitativo Obra (já instalado)  0  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  
Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar a quantidade com a mostrada no projeto de instalações hidráulica.  

Quantitativo Revisado  9 unidades  
Especificação Revisada    
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1.6 Chuveiro de parede, compacto com corpo articulável – 1º 

Subsolo                                 

TABELA 6  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.17 

Disciplina  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
Código EMOP  18.007.0092-6  

Descrição EMOP  

Chuveiro de parede, compacto com corpo 

articulável, cromado, equipado com 02 crivos de alta 

e de baixa pressão, linha piccolo light, fabrimar ou 

similar. Fornecimento e assentamento para a obra do 

museu da imagem e do som.  
Quantitativo da Planilha  1 unidade  

Quantitativo Projeto  1 unidade  
Quantitativo Obra (já instalado)  0  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  
Em conformidade  X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.7 Cuba de aço inoxidável – 1º Subsolo                                                                                

TABELA 7  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.33 

Disciplina  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
Código EMOP  18.016.0040-0  

Descrição EMOP  

Cuba de aço inoxidável, medindo aproximadamente 

(500x400x200) mm, em chapa 20.304, válvula de 

escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2" x  
1.1/2", exclusive torneira. Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.8 Tento para box em granito Cinza Corumba – 1º Subsolo  

TABELA 8  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.143 

Disciplina  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
Código EMOP  18.080.0063-6  

Descrição EMOP  

Tento para box em granito cinza corumbá, sem 

rebaixo, altura= 10cm e espessura=3cm, acabamento 

polido. Fornecimento e instalação p/obra do museu 

da imagem e do som.  
Quantitativo da Planilha  1,17 metros  

Quantitativo Projeto  1,17 metros  
Quantitativo Obra (já instalado)  0  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  
Em conformidade  X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.9 Banca em marmoglass – 1º Subsolo  

TABELA 9  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.146 

Disciplina  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
Código EMOP  18.100.0208-6  

Descrição EMOP  

Banca em marmoglass, espessura=12mm e 

largura=40cm, c/ abertura p/ 01 ou 2 cubas, 

acabamento polido, incluindo. frontispício .h=10cm 

e saia inferior. Fornecimento e instalação para obra 

do museu da imagem e do som.  Diretoria de 

planejamento  
Quantitativo da Planilha  4,13 metros  

Quantitativo Projeto  4,13 metros  
Quantitativo Obra (já instalado)  0  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  
Em conformidade   X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    
Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.10 Instalação de acabamento de válvula de descarga, com 2 teclas – 

1º Subsolo  

TABELA 10  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.14 

Disciplina  Arquitetura  
Código EMOP  15.003.0671-6  

Descrição EMOP  

Instalação de acabamento de válvula de descarga, com 

2 teclas que acionadas despejam dois diferentes 

volumes de água,01 para limpeza parcial e outro para 

limpeza total racionalizando o consumo de água, 

exclusive este, para obra do Museu da Imagem e do 

Som.  

Quantitativo da Planilha  10 unidades  
Quantitativo Projeto  10 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    
SOLUÇÃO PROPOSTA  

A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.11 Válvula de descarga com bitola de 1 1/2", registro integrado – 

1º Subsolo  
TABELA 11  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.10  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.003.0024-6  

Descrição EMOP  

Válvula de descarga com bitola de 1 1/2", registro 

integrado para fechar e regular a vazão, possui 

sistema hidromecânico com duas forças de 

acionamento, para a obra do Museu da Imagem e do 

Som. Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade   
Quantitativo Projeto  1 unidade   

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00   
CAT EGORIAS DE ANÁLISE   

Em conformidade   X  

Diferenças de Quantitativo     
Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      
Problema de Especificação     

Item Danificado     
Item Instalado     

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

SO LUÇÃO PROPOSTA   

Quantidade está em conformidade 
Quantitativo Revisado     

Especificação Revisada     
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1.12 Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido – 1º 

Subsolo  

TABELA 12  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.11 

Disciplina  Arquitetura  
Código EMOP  18.005.0010-0  

Descrição EMOP  
Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido. 

Fornecimento e colocação  

Quantitativo da Planilha  7 unidades  
Quantitativo Projeto  7 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    
Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.13 Instalação de válvula de fechamento automático Pressmatic para 

mictório – 1º Subsolo  
TABELA 13  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.13 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.003.0670-6  

Descrição EMOP  

Instalação de válvula de fechamento automático 

Pressmatic para mictório, exclusive este, para a obra 

do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.14 Mictório de louça com sifão integrado – 1º Subsolo  
TABELA 14  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.06 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.002.0099-6  

Descrição EMOP  

Mictório de louça com sifão integrado, inclusive 

conjunto para instalação, modelo deca e válvula 

Decalux 2780 c ou similar. Fornecimento e instalação 

para a obra do Museu da Imagem e do Som  

Quantitativo da Planilha   1 unidade  
Quantitativo Projeto   1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
O item especificado possui sifão integrado e a válvula está em sua composição. Porém, o 

item utilizado na composição não é o 2780c como na descrição, e, sim, o 2570C da Deca 

ou similar como indica o documento FRM009-ARQ-PE-CMD-0001-010. O item é o deve 

ter a descrição ser corrigida para orçamento.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Mictório de louça DECA M714 branco Gelo GE17, 

ou similar   
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1.15 Válvula de fechamento automático, para mictório – 1º Subsolo  
TABELA 15  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.003.0015-0  

Descrição EMOP  
Válvula de fechamento automático, para mictório, 

acabamento cromado. Fornecimento.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)    

CATEGORIAS DE ANÁLISE  
Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    
Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade  X  

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
O item está em duplicidade, pois o item 18.002.0099-6 (mictório) já possui válvula em 

sua composição. Item descartado. 

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.16 Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado – 1º Subsolo  
TABELA 16  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.12 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.006.0054-0  

Descrição EMOP  
Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado. 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  11 unidades  
Quantitativo Projeto  11 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00 unidades 
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto  

Quantitativo Revisado  11 unidades  

Especificação Revisada  
Cabide de aço inox fixado na parede Perflex Slim  

Linha36, ou similar  
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1.17 Ducha higiênica linha Pertutti Docol ou similar, acabamento em 

metal cromado – 1º Subsolo  
TABELA 17  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.19 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.007.0970-6  

Descrição EMOP  

Ducha higiênica linha pertutti Docol ou similar, 

acabamento em metal cromado, exclusive tubos e 

conexões. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Ducha higiênica, com gatilho, linha Pertutti, código  
00455706, Docol, ou similar, acabamento em metal 

cromado  
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1.18 Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada – 1º Subsolo  
TABELA 18  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.22 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.009.0124-6  

Descrição EMOP  

Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada. 

Fornecimento e instalação para obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item  
   acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
O item da planilha tem valor muito inferior ao item especificado no projeto.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Torneira para lavatório Docol Eletric, cód. 00218106, 

de mesa, com sensor  
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1.19 Torneira de parede com sensor linha Eletric cod.00471116 Docol 

ou similar – 1º Subsolo  
TABELA 19  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.24 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.009.0133-6  

Descrição EMOP  

Torneira de parede com sensor linha eletric 

cod.00471116 Docol ou similar. Fornecimento e 

instalação para obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  6 unidades  
Quantitativo Projeto  6 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.20 Acessórios para a instalação de bacia sanitária (P132) suspensa 

de louça branca, com saída horizontal – 1º Subsolo  
TABELA 20  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.31 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.013.0180-6  

Descrição EMOP  

Acessórios para a instalação de bacia sanitária (p-132) 

suspensa de louca branca, com saída horizontal, 

inclusive suporte, tubo de ligação anel de vedação, 

adaptador tigre, parafusos de fixação ao e assento 

vogue plus branco. Fornecimento, instalação e 

assentamento da bacia sanitária, para a obra do Museu 

da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  9 unidades  
Quantitativo Projeto  9 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
O item possui especificação errada. O assento sanitário deve ser condizente com a bacia 

sanitária especificada. O assento do tipo Vogue não é condizente com a Bacia Sanitária 

Nuova P132.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Assento sanitário, DECA Linha Nuova P132, branca, 

soft close polipropileno, ou similar  
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1.21 Instalação e assentamento de lavatório – 2º subsolo  

TABELA 21  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item  15.14 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  

Código EMOP  15.003.0671-6  

Descrição EMOP  

Instalação e assentamento de lavatório de uma 

torneira (exclusive fornecimento do aparelho), 

compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 

2,00m de tubo de PVC de 40mm e conexões  

Quantitativo da Planilha  23 unid  

Quantitativo Projeto  23 unid  

Quantitativo Obra (já instalado)  Não Instalado  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em Conformidade  X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado  -  

Especificação Revisada  -  
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1.22 Torneira de bóia de pressão de 1 1.2” – 2º subsolo  

TABELA 22  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item  18.26 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  

Código EMOP  18.012.0100 -0  

Descrição EMOP  
Torneira de boia, em bronze, de pressão, de 1.1/2". 

Fornecimento e colocação  

Quantitativo da Planilha  2 unid  

Quantitativo Projeto  2 unid  

Quantitativo Obra (já instalado)  Não Instalado  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em Conformidade  X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado  -  

Especificação Revisada  -  
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1.23 Torneira de bóia em latão para caixa d´água 4" – 2º subsolo  

TABELA 23  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item  18.27 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  

Código EMOP  18.012.0103 -6  

Descrição EMOP  
Torneira de bóia em latão, para caixa d`agua, 4". 

Fornecimento e colocação para a obra do Museu da I 

magem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  2 unid  

Quantitativo Projeto  2 unid  

Quantitativo Obra (já instalado)  Não Instalado  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em Conformidade  X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado  -  

Especificação Revisada  -  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    
 

Revisão 00   
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.  

     Página 24 de 270  
  

  

  

1.24 Prateleira de mármore branco nacional – 2º subsolo                         

TABELA 24  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.140 
Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.070.0005 -0  

Descrição EMOP  
Prateleira de mármore branco nacional, com 30cm de 

largura e 2cm de espessura, sobre consolo de ferro.  
Fornecimento e colocação  .  

Quantitativo da Planilha  6,40 metros  
Quantitativo Projeto  6,40 metros  
Quantitativo Obra (já instalado)  0  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  
Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar a especificação informada no projeto de arquitetura.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  Prateleira de granito preto São Gabriel  
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1.25 Banca seca em granito preto São Gabriel – 2º subsolo  

TABELA 25  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.142 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.080.0062-6  

Descrição EMOP  

Banca seca em granito preto São Gabriel, esp=2cm e 

larg=70cm, acabamento polido, incluindo. 

frontispício h=20cm. Fornecimento e instalação para 

obra do museu da imagem e do som.  
  

Quantitativo da Planilha  2,27 metros  
Quantitativo Projeto  2,27 metros  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.26 Tento para box em granito Cinza Corumba – 2º subsolo  

TABELA 26  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.143  

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.080.0063-6  

Descrição EMOP  

Tento para box em granito Cinza Corumba, sem 

rebaixo, altura= 10cm e esp=3cm, acabamento 

polido. Fornecimento e instalação p/obra do museu 

da imagem e do som.    
Quantitativo da Planilha  5,93 metros  

Quantitativo Projeto  5,93 metros    
Quantitativo Obra (já instalado)  0  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  
Em conformidade  X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.27 Bancada do camarim em granito preto – 2º subsolo  

TABELA 27  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.145 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.080.0066-6  

Descrição EMOP  

Bancada do camarim em granito preto s.gabriel, 

esp=2cm e dim. (1.74x0.53)m, acabamento polido, 

incluindo, .saia h=15cm, front=30.6cm , conforme 

projeto frm009-arq-pe-det-0031/-020/det-0044-019. 

Fornecimento e instalação p/obra do museu da 

imagem e do som diretoria de planejamento.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    
Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.28 Ilharga em Granito Preto São Gabriel – 2º subsolo  

TABELA 28  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item  12.12 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  

Código EMOP  12.035.0027-6  

Descrição EMOP  
Ilharga em granito preto São Gabriel, esp=3cm e 

acabamento polido. Fornecimento e instalação para 

obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  47,12m²  

Quantitativo Projeto  44,17m²  

Quantitativo Obra (já instalado)  Não Instalado  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em Conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado  44,17m²  

Especificação Revisada  -  
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1.29 Assentamento de Bancadas – 2º subsolo 

TABELA 29  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item  13.23 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  

Código EMOP  13.330.0023-0  

Descrição EMOP  

Assentamento de bancadas ou ilhargas, com placas de 

mármore ou granito, exclusive estas, em superfície em 

osso, com nata de cimento sobre argamassa de 

cimento, areia e saibro, no traço 1 :2:2, com espessura 

média de 3,5cm e rejuntamento de cimento branco e 

corante  

Quantitativo da Planilha  3,85m²  

Quantitativo Projeto  4,31m²  

Quantitativo Obra (já instalado)  Não Instalado  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em Conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado  4,31m²  

Especificação Revisada  -  
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1.30 Lavatório de Louça Branca de embutir – 2º subsolo  

TABELA 30  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item  18.02 

Disciplina  Arquitetura  

Código EMOP  18.002.0026-0  

Descrição EMOP  

Lavatório de louça branca de embutir (cuba), tipo 

médio luxo, sem ladrão, com medidas em torno de 

(52x39) cm. Ferragens em metal cromado: sifão 1680  
1"x1.1/4”, torneira para lavatório tipo branca 1193 ou 

similar de 1/2" e válvula de escoamento 1600.  
Rabicho em PVC. Fornecimento.  

Quantitativo da Planilha  6 unidades  

Quantitativo Projeto  6 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  Não Instalado  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em Conformidade  X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado  -  

Especificação Revisada  -  
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1.31 Cuba de Louça quadrada de embutir – 2º subsolo  

TABELA 31  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item  18.07 

Disciplina  Arquitetura  

Código EMOP  18.002.0100-6  

Descrição EMOP  

Cuba de louça quadrada 18x41x41cm de embutir, 

modelo l701, incluído válvula de escoamento 1602C. 

Fornecimento e colocação para a obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  

Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  Não Instalado  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em Conformidade  X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado  -  

Especificação Revisada  -  
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1.32 Acabamento para registro de gaveta – 2º subsolo  

TABELA 32  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item  18.13 

Disciplina  Arquitetura  

Código EMOP  18.006.0065-6  

Descrição EMOP  
Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro 

nominal de 1 1/2" e 1 1/4". Fornecimento e colocação, 

para a obra do mu seu da imagem e do som.  

Quantitativo da Planilha  11 unidades  

Quantitativo Projeto  9 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  Não Instalado  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em Conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado  9 unidades  

Especificação Revisada  -  
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1.33 Acabamento para registro de 3/4" – 2º subsolo  

TABELA 33  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item  18.16 

Disciplina  Arquitetura  

Código EMOP  18.006.0068-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de 3/4", acabamento 

cromado, linha Pertutti-Docol (ref.271706) ou 

similar. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  42 unidades  

Quantitativo Projeto  32 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  Não Instalado  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em Conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado  32 unidades  

Especificação Revisada  -  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    
 

Revisão 00   
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.  

     Página 34 de 270  
  

  

1.34 Chuveiro de Parede – 2º subsolo  

TABELA 34  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item  18.17 

Disciplina  Arquitetura  

Código EMOP  18.007.0092-6  

Descrição EMOP  

Chuveiro de parede, compacto com corpo articulável, 

cromado, equipado com 02 crivos de alta e de baixa 

pressão, linha pic colo light, Fabrimar ou similar. 

Fornecimento e assentamento para a obra do Museu 

da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  13 unidades  

Quantitativo Projeto  13 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  Não Instalado  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em Conformidade  X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado  13 unidades  

Especificação Revisada  -  
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1.35 Torneira para lavatório de mesa – 2º subsolo  

TABELA 35  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item  18.21 

Disciplina  Arquitetura  

Código EMOP  18.009.0105-0  

Descrição EMOP  

Torneira para lavatório, de mesa, acionamento 

hidromecânico com leve pressão manual e 

fechamento automático, acabamento cromado.  
Fornecimento  .  

Quantitativo da Planilha  17 unidades  

Quantitativo Projeto  17 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  Não Instalado  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em Conformidade  X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado  -  

Especificação Revisada  -  
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1.36 Torneira de mesa, bica alta, para cozinha diâmetro 1/2" – 2º 

subsolo  

TABELA 36  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item  18.23  

Disciplina  Arquitetura  

Código EMOP  18.009.0125 -6  

Descrição EMOP  
Torneira de mesa, bica alta, para cozinha diâmetro 

1/2". Fornecimento e instalação para obra do Museu 

da   Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  

Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  Não Instalado  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em Conformidade  X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado  -  

Especificação Revisada  -  
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1.37 Misturador Monocomando para chuveiro – 2º subsolo  

TABELA 37  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item  18.28 

Disciplina  Arquitetura  

Código EMOP 18.013.0170 -0  

Descrição EMOP  

Misturador monocomando para chuveiro AP/BP alta 

vazão 3/4", com acabamento monocomando de 

alavanca em metal cromado, para pessoas com  
necessidades especificas. Fornecimento  

Quantitativo da Planilha  13 unidades  

Quantitativo Projeto  13 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  Não Instalado  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em Conformidade  X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado  -  

Especificação Revisada  -  
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1.38 Banca Seca de Aço Inoxidável – 2º subsolo  

TABELA 38  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item  18.35 

Disciplina  Arquitetura  

Código EMOP  18.016.0045 -0  

Descrição EMOP  

Banca seca de aço inoxidável, com largura 

aproximada de 0,55m ,até 3,00m de comprimento, 

em chapa 18.304, sobre apoios de alvenaria de meia 

vez e verga de concreto, sem revestimento. 

Fornecimento e coloca  ção  

Quantitativo da Planilha  18 metros  

Quantitativo Projeto  0  

Quantitativo Obra (já instalado)  Não Instalado  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em Conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade  X  

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado  -  

Especificação Revisada  -  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    

  
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.  

    Página 39 de 270  
  

  

  

1.39 Mesa em aço inox – 2º subsolo  

TABELA 39  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item  18.41 

Disciplina  Arquitetura  

Código EMOP  18.016.0592 -6  

Descrição EMOP  

Mesa em aço inox AISI 18.304, dimensões  
(2,07x0,70x0,85) m, com 02 cubas medindo 

(50x40x25)cm, com válvula americana, com 02 

prateleiras inferiores gradeadas, com pés tubulares 

em aço inox, com sapatas reguláveis, inclusive 

prateleira suspensa em aço inox 304, medindo 

2070x450mm, com mão francesas, buchas e 

parafusos. Fornecimento e instalação para obra do  
M useu da Imagem e do Som  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  

Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  Não Instalado  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em Conformidade  X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado  -  

Especificação Revisada  -  
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1.40 Banca de Granito Preto São Gabriel – 2º subsolo  

TABELA 40  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item  18.141 

Disciplina  Arquitetura  

Código EMOP  18.080.0058 -6  

Descrição EMOP  

Banca de granito preto São Gabriel, esp=2cm e 

larg=50cm, acabamento polido, incluso frontispício 

h=25cm, saia inferior h=15cm e abertura para 01 ou 

02 cubas, exclusive estas. Fornecimento e instalação 

para obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  10,33 m  

Quantitativo Projeto  11,10 m  

Quantitativo Obra (já instalado)  Não Instalado  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em Conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado  11,10m  

Especificação Revisada  -  
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1.41 Ilharga em granito preto São Gabriel, esp.=3cm e acabamento 

polido – 2º subsolo   
TABELA 41  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  12.12 

Disciplina  Arquitetura  
Código EMOP  12.035.0027-6  

Descrição EMOP  

Ilharga em granito preto São Gabriel, esp.=3cm e 

acabamento polido. Fornecimento e instalação p/obra 

do museu da imagem e do som.  

Quantitativo da Planilha  47,12 metros quadrados  
Quantitativo Projeto  47,12 metros quadrados  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    
Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado  -  
Especificação Revisada    
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1.42 Bancadas ou ilhargas, com placas de mármore ou granito – 2º 

subsolo  
TABELA 42  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  13.23 

Disciplina  Arquitetura  
Código EMOP  13.330.0023-0  

Descrição EMOP  

Assentamento de bancadas ou ilhargas, com placas de 

mármore ou granito, exclusive estas em superfície, em 

osso, com nata de cimento sobre argamassa de 

cimento, areia e saibro, no traço 1 :2:2, com espessura 

média de 3,5cm e rejuntamento de cimento branco e 

corante  

Quantitativo da Planilha  3,85 m2  
Quantitativo Projeto  3,85 m2  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    
Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.43 Válvula de fechamento automático Pressmatic para mictório – 2º 

subsolo  
TABELA 43  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.13 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.003.0670-6  

Descrição EMOP  

Instalação de válvula de fechamento automático 

Pressmatic para mictório, exclusive este, para obra do 

Museu da imagem e do som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a especificação indicada no Projeto Hidráulico.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
A válvula prevista em Projeto para o mictório é 

automática com sensor.  
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1.44 Instalação de acabamento de válvula de descarga, com 2 teclas – 

2º subsolo  
TABELA 44  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.14 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  15.003.0671-6  

Descrição EMOP  

Instalação de acabamento de válvula de descarga, 

com 2 teclas que acionadas despejam dois diferentes 

volumes de água, 01 para limpeza parcial e outro para 

limpeza total racionalizando o consumo de água, 

exclusive este, para obra do museu da imagem e do 

som.  

Quantitativo da Planilha  8 unidades  
Quantitativo Projeto  14 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto Hidráulico.  

Quantitativo Revisado  14 unidades  
Especificação Revisada    
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1.45 Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira – 2º 

subsolo  

TABELA 45  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.15 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  15.004.0063-0  

Descrição EMOP  

Instalação e assentamento de lavatório de uma 

torneira (exclusive fornecimento do aparelho), 

compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 

2,00m de tubo de PVC de 40mm e conexões  

Quantitativo da Planilha  23 unidades  
Quantitativo Projeto  23 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.46 Lavatório de louça branca tipo médio luxo – 2º subsolo  

TABELA 46  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.01 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.002.0016-0  

Descrição EMOP  

Lavatório de louça branca tipo médio luxo, com 

ladrão e medidas em torno de (55x45) cm, com 

coluna, inclusive acessórios de fixação, ferragens em 

metal cromado: sifão 1680 de 1"x1.1/4", aparelho 

misturador tipo banca, 1875 ou similar, com arejador, 

válvula de escoamento 1603, rabicho cromado de 

1/2". Fornecimento.  

Quantitativo da Planilha  6 unidades  
Quantitativo Projeto  6 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.47 Lavatório de louça branca de embutir (cuba), tipo médio luxo de 

(52x39) cm – 2º subsolo  

TABELA 47  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.02 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias    
Código EMOP  18.002.0026-0  

  

Descrição EMOP  

Lavatório de louça branca de embutir (cuba), tipo 

médio luxo, sem ladrão, c/medidas em torno de 

(52x39) cm, ferragens em metal cromado: sifão 1680 

1"x1.1/4", torneira para lavatório tipo banca 1193 ou 

similar de 1/2" e válvula de escoamento 1600, rabicho 

em PVC. Fornecimento  

Quantitativo da Planilha  6 unidades  
Quantitativo Projeto  6 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.48 Vaso sanitário de louca branca, convencional, tipo médio luxo 

de (37x47x38) cm – 2º subsolo  

TABELA 48  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.04 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.002.0085-0  

Descrição EMOP  

Vaso sanitário de louca branca, convencional, tipo 

médio luxo, c/medidas em torno de (37x47x38) cm, 

inclui assento plástico tipo médio luxo, bolsa de 

ligação, válvula de descarga de 1.1/2" c/registro 

integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de 

ariete) com corpo em latão, canopla e botão em metal 

cromado, tubo de ligação e acessórios de fixação. 

Fornecimento.  

  

Quantitativo da Planilha  13 unidades  
Quantitativo Projeto  14 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    
SOLUÇÃO PROPOSTA  

Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico.  
Quantitativo Revisado  14 unidade  
Especificação Revisada    
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1.49 Mictório de louça com sifão integrado, inclusive conjunto para 

instalação, modelo Deca e válvula Decalux 2780 – 2º subsolo  

TABELA 49  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.06 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.002.0099-6  

Descrição EMOP  

Mictório de louça com sifão integrado, inclusive 

conjunto para instalação, modelo Deca e válvula 

Decalux 2780 C ou similar. Fornecimento e instalação 

para a obra do Museu da imagem e do som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  

  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a especificação indicada no Projeto Hidráulico.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
O projeto prevê outro modelo de mictório, com 

instalação de água embutida e não com rabicho.   

  

JUSTIFICATIVA:   

De acordo com análise do projeto e vistoria realizada em obra no dia 01/08/2023, 

foi verificada que a quantidade informada na Planilha está de acordo com o Projeto de 

Instalações hidráulica, porém há divergência de especificação.   
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1.50 Cuba de louca quadrada 18x41x41cm de embutir, mod. l701 – 2º 

subsolo  

TABELA 50  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.07 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.002.0100-6  

Descrição EMOP  

Cuba de louca quadrada 18x41x41cm de embutir, 

mod. l701, incluindo válvula de escoamento 1602c. 

Fornecimento e colocação para a obra do Museu da 

imagem e do som.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.51 Válvula de fechamento automático para mictório  

TABELA 51  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.10 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.003.0024-6 

Descrição EMOP  
Válvula de fechamento automático para mictório, 

acabamento cromado. Fornecimento.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a especificação indicada no Projeto Hidráulico.  

  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  

A válvula prevista em projeto para o mictório é uma 

válvula automática com sensor, e não a válvula 

Pressmatic, conforme o item.  
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1.52 Acabamento de válvula de descarga (cod.00449506) – 2º 

subsolo  

TABELA 52  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.09 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.003.0023-6  

Descrição EMOP  

Acabamento de válvula de descarga (cod.00449506), 

com 02 teclas que acionadas despejam dois diferentes 

volumes de água, 01 para limpeza parcial e outro para 

limpeza total, racionalizando o consumo de água. 

Fornecimento e colocação para a obra do museu da 

imagem e do som.  

Quantitativo da Planilha  10 unidades  
Quantitativo Projeto  14 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado  4 unidades  
SOLUÇÃO PROPOSTA  

Adequar a quantidade indicada no Projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  14 unidades  
Especificação Revisada    
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1.53 Válvula de descarga com bitola de 1 1/2" – 2º subsolo 

TABELA 53  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.10 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.003.0024-6  

Descrição EMOP  

Válvula de descarga com bitola de 1 1/2", registro 

integrado para fechar e regular a vazão, possui sistema 

hidromecânico com duas forças de acionamento, para 

a obra do Museu da Imagem e do Som. Fornecimento 

e colocação.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  12 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  12 unidades  

  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
O item 0167 já possui a válvula inclusa no código EMOP, tornando esse item sem 

utilidade.  

Quantitativo Revisado  -  
Especificação Revisada    
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1.54 Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido – 2º subsolo  

TABELA 54  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.11 

Disciplina  Arquitetura   
Código EMOP  18.005.0010-0  

Descrição EMOP  
Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido. 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  14 unidades  
Quantitativo Projeto  14 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    
SOLUÇÃO PROPOSTA  

A quantidade está em conformidade.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.55 Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro nominal de 1 

1/2" e 1 1/4" – 2º subsolo  

TABELA 55  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.13 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.006.0065-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro 

nominal de 1 1/2" e 1 1/4". Fornecimento e colocação, 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  11 unidades  
Quantitativo Projeto  11 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.56 Acabamento para registro de 3/4" – 2º Subsolo  

TABELA 56  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.16 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.006.0068-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de 3/4", acabamento 

cromado, linha Pertutti Docol (ref.271706) ou similar. 

Fornecimento e instalação para a obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  42 unidades  
Quantitativo Projeto  42 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CAT EGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SO LUÇÃO PROPOSTA  
A quant idade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.57 Chuveiro de parede, compacto com corpo articulável, cromado – 

2º subsolo  

TABELA 57  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.17 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.007.0092-6  

Descrição EMOP  

Chuveiro de parede, compacto com corpo articulável, 

cromado, equipado com 02 crivos de alta e de baixa 

pressão, linha Piccolo light, Fabrimar ou similar. 

Fornecimento e assentamento para a obra do Museu 

da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  13 unidades  
Quantitativo Projeto  13 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.58 Torneira para lavatório, de mesa, acionamento hidromecânico, 

acabamento cromado – 2º subsolo  

TABELA 58  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.21 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.009.0105-0  

Descrição EMOP  

Torneira para lavatório, de mesa, acionamento 

hidromecânico com leve pressão manual e 

fechamento automático, acabamento cromado. 

Fornecimento. 

Quantitativo da Planilha  17 unidades   
Quantitativo Projeto  17 unidades   

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00   
CAT EGORIAS DE ANÁLISE   

Em conformidade  X   
Diferenças de Quantitativo     
Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      
Problema de Especificação     

Item Danificado     
Item Instalado     

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

SO LUÇÃO PROPOSTA   
A  quantidade está em conformidade.   

Quantitativo Revisado     
Especificação Revisada     
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1.59 Torneira de mesa, bica alta, para cozinha diâmetro 1/2" – 2º 

Subsolo  

TABELA 59  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.23  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.009.0125-6  

Descrição EMOP  

Torneira de mesa, bica alta, para cozinha diâmetro 

1/2". Fornecimento e instalação para obra do Museu 

da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.60 Torneira de bóia, em bronze, de pressão, de 1.1/4" – 2º subsolo  

TABELA 60  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.25 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.012.0096-0  

Descrição EMOP  
Torneira de bóia, em bronze, de pressão, de 1.1/4". 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    
Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.61 Torneira de bóia, em bronze, de pressão, de 1.1/2" – 2º subsolo  

TABELA 61  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.26  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.012.0100-0  

Descrição EMOP  
Torneira de bóia, em bronze, de pressão, de 1.1/2". 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    
SOLUÇÃO PROPOSTA  

A quantidade está em conformidade.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.62 Torneira de bóia em latão, para caixa d`água, 4" – 2º subsolo  

TABELA 62  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.27 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.012.0103-6  

Descrição EMOP  

Torneira de bóia em latão, para caixa d`água, 4". 

Fornecimento e colocação para a obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     
Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.63 Misturador monocomando para chuveiro AP/BP alta vazão 3/4" – 

2º subsolo  

TABELA 63  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.28  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.013.0170-0  

Descrição EMOP  

Misturador monocomando para chuveiro AP/BP alta 

vazão 3/4", com acabamento monocomando de 

alavanca, em metal cromado, para pessoas com 

necessidades específicas. Fornecimento  

Quantitativo da Planilha  13 unidades  
Quantitativo Projeto  13 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.64 Protetor (capa) para sifão, marca deca 1683c ou similar – 2º 

subsolo  

TABELA 64  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.30  

Disciplina  Arquitetura  
Código EMOP  18.013.0179-6  

Descrição EMOP  

Protetor (capa) para sifão, marca deca 1683c ou 

similar, com acabamento em metal cromado. 

Fornecimento e colocação para a obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  9 unidades  
Quantitativo Projeto  9 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CAT EGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SO LUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade. 

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.65 Cuba dupla de aço inoxidável, medindo aproximadamente 

(820x340x150) mm – 2º subsolo  

TABELA 65  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.34 

Disciplina  Arquitetura  
Código EMOP  18.016.0042-0  

Descrição EMOP  

Cuba dupla de aço inoxidável, medindo 

aproximadamente (820x34 0x150) mm, em chapa 

20.304, com 2 válvulas de escoamento tipo americana 

1623,2 sifões 1680 1.1/2" x 1.1/2", exclusive torneira.  
Fornecimento e colocação  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.66 Banca seca de aço inoxidável, com largura aproximada de 

0,55m, até 3,00m de comprimento – 2º subsolo  

TABELA 66  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.35  

Disciplina  Arquitetura  
Código EMOP  18.016.0045-0  

Descrição EMOP  

Banca seca de aço inoxidável, com largura 

aproximada de 0,55m, até 3,00m de comprimento, em 

chapa 18.304, sobre apoios de alvenaria de meia vez 

e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento 

e colocação  

Quantitativo da Planilha  18 metros  
Quantitativo Projeto  18 metros  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.67 Banca seca de aço inoxidável, com largura aproximada de 

0,55m, até 3,00m de comprimento – 2º subsolo  

TABELA 67  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.41 

Disciplina  Arquitetura  
Código EMOP  18.016.0592-6  

Descrição EMOP  

Mesa em aço inox AISI 18.304, diâmetro 

(2,07x0,70x0,85) m, com 02 cubas, medindo 

(50x40x25) cm, com válvula americana, com 02 

prateleiras inferiores gradeadas, com pés tubulares em 

aço inox, com sapatas reguláveis, inclusive prateleira 

suspensa em aço inox 304, med.2070x450mm, c/mão 

francesa, buchas e parafusos. Fornecimento e 

instalação para a obra do Museu da Imagem e do Som  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.68 Conjunto de 2 bombas submersíveis, inst. Submersa, mono 

estágio – 2º subsolo  

TABELA 68  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.86 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.029.0899-6  

Descrição EMOP  

Conjunto de 2 bombas submersíveis, inst. Submersa, 

mono estágio, grundfos, modelo sl1.80.80.40-6-61f 

ou similar, carcaça e rotor em ferro fundido, motor de 

canais para passagem de sólidos, diâmetro 

sol=80mm, motor elétrico  5,4cv, 1750rpm, trifásico 

220/ 380/440v, 60hz, pintura padrão para operação. 

Q=61,92m3/h, h=12,4mca, para instalação em poço 

úmido p/obra do Museu da Imagem e do Som. 

Fornecimento e instalação.  
Quantitativo da Planilha  2 unidades   

Quantitativo Projeto  2 unidades   
Quantitativo Obra (já instalado)  0,00   

CATEGORIAS DE ANÁLISE   
Em conformidade   X  

Diferenças de Quantitativo     
Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      
Problema de Especificação     

Item Danificado     
Item Instalado     

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

SOLUÇÃO PROPOSTA   
A quantidade está em conformidade 

Quantitativo Revisado     
Especificação Revisada     
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1.69 Estação tratamento de águas servidas brutas p/reutilização – 2º 

subsolo  

TABELA 69  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.119  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.050.0322-6  

Descrição EMOP  

Estação tratamento de águas servidas brutas 

p/reutilização, sistema compactos tratamento de 

efluentes líquidos (águas cinzas), permitindo seu 

reuso dentro dos parâmetros pré-determinados e 

requeridos p/finalidade, denominados águas servidas 

brutas, provenientes de água de banho domésticos, 

lavatórios, pias e sanitários, equipe de mão-de-obra 

necessários para a Obra do Museu da Imagem e do 

Som.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade   

Quantitativo Projeto  1 unidade   

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00   

CATEGORIAS DE ANÁLISE 
Em conformidade   X  

Diferenças de Quantitativo     
Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      
Problema de Especificação     

Item Danificado     
Item Instalado     

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

SO LUÇÃO PROPOSTA   
A quantidade está em conformidade 

Quantitativo Revisado     
Especificação Revisada     
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1.70 Prateleira de mármore branco nacional, com 30 cm de largura – 

2º Subsolo  

TABELA 70  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.140 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.070.0005-0  

Descrição EMOP  

Prateleira de mármore branco nacional, com 30 cm de 

largura e 2 cm de espessura, sobre consolo de ferro. 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  6,40 metros   
Quantitativo Projeto  6,40 metros   

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00   
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Em conformidade   X  

Diferenças de Quantitativo     
Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      
Problema de Especificação     

Item Danificado     
Item Instalado     

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

SO LUÇÃO PROPOSTA   
A quantidade está em conformidade 

Quantitativo Revisado     
Especificação Revisada     
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1.71 Banca de granito preto São Gabriel, largura=50cm – 2º subsolo  

TABELA 71  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.141 

Disciplina  Arquitetura  
Código EMOP  18.080.0058-6  

Descrição EMOP  

Banca de granito preto São Gabriel, espessura=2cm e 

largura=50cm, acabamento Polido, incluindo 

frontispício h=25cm, saia inferior h=15cm e abertura 

para 01 ou 02 cubas, exclusive estas. Fornecimento e 

instalação p/obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  10,33 m  
Quantitativo Projeto  11,10 m  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado  0,67 metros  
SOLUÇÃO PROPOSTA  

Adequar a quantidade indicada no Projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  11,10 metros  
Especificação Revisada    
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1.72 Banca de granito preto São Gabriel, largura=50cm – 2º 

subsolo  

TABELA 72  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.142 

Disciplina  Arquitetura  
Código EMOP  18.080.0062-6  

Descrição EMOP  

Banca seca em granito preto São Gabriel, 

espessura=2cm e largura=70cm, acabamento polido, 

incluindo frontispício h=20cm. Fornecimento e 

instalação para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  2,27 m  
Quantitativo Projeto  2,27 m  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    
Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.73 Tento para box em granito cinza corumbá – 2º subsolo  

TABELA 73  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.143  

Disciplina  Arquitetura  
Código EMOP  18.080.0063-6  

Descrição EMOP  

Tento para box em granito cinza corumbá, sem 

rebaixo, altura= 10cm e espessura=3cm, acabamento 

polido. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  2,27 m  
Quantitativo Projeto  2,27 m  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    
Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    

  

  

  

  

  

  



  

Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    
 

Revisão 00   
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.  

     Página 74 de 270  
  

  

   

1.74 Arremate em granito preto São Gabriel – 2º subsolo  

TABELA 74  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.144 

Disciplina  Arquitetura  
Código EMOP  18.080.0064-6  

Descrição EMOP  

Arremate em granito preto São Gabriel, largura=17cm 

e espessura=3cm, acabamento polido. Fornecimento e 

instalação p/obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  30,88 m  
Quantitativo Projeto  32,5 m    

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar a quantidade indicada no Projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  32,5 m  
Especificação Revisada    
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1.75 Instalação de válvula de fechamento automático Pressmatic para 

mictório – 2º subsolo  
TABELA 75  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.13 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.003.0670-6  

Descrição EMOP  

Instalação de válvula de fechamento automático 

pressmatic para mictório, exclusive este, para obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  3 unidades  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado  X  
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Item já foi instalado, portanto não precisará ser contabilizado na nova 

planilha orçamentária.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.76 Mictório de louça com sifão integrado, inclusive conjunto para 

instalação – 2º subsolo  
TABELA 76  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.06 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.002.0099-6  

Descrição EMOP  

Mictório de louça com sifão integrado, inclusive 

conjunto para instalação, modelo Deca e válvula 

Decalux 2780c ou similar. Fornecimento e instalação 

para a obra do Museu da Imagem e do Som  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

O item especificado possui sifão integrado e a válvula está em sua composição. Porém, o 

item utilizado na composição não é o 2780C como na descrição, e, sim, o 2570C da Deca 

ou similar como indica o documento FRM009-ARQ-PE-CMD-0001-010. O item deverá 

ter a descrição corrigida para o orçamento.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Mictório de louça com sifão integrado, inclusive 

conjunto para instalação, modelo Deca e válvula 

Decalux 2570C ou similar.  
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1.77 Válvula de fechamento automático, para mictório – 2º subsolo  
TABELA 77  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.003.0015-0  

Descrição EMOP  
Válvula de fechamento automático, para mictório, 

acabamento cromado. Fornecimento.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  2 unidades  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade  X  
Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
O item está em duplicidade, pois o item 18.002.0099-6 (mictório) já possui válvula em 

sua composição.  
Quantitativo Revisado  -  
Especificação Revisada    
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1.78 Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado – 2º subsolo  
TABELA 78  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.12  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0054-0  

Descrição EMOP  
Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado. 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  13 unidades  
Quantitativo Projeto  26 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Há divergência entre a quantidade levantada nos projetos de detalhamento de áreas 

molhadas e o quantitativo da planilha. É necessário corrigir essa informação no 

orçamento. Além disso, é necessário revisar a especificação do item, para a indicada em 

projeto.  
Quantitativo Revisado  26 unidades  

Especificação Revisada  
Cabide de aço inox fixado na parede Perflex Slim  

Linha36, ou similar  
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1.79 Ducha para banho, Regatta com desviador 2020 Fabrimar ou 

similar – 2º subsolo  
TABELA 79  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.18  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.007.0093-6  

Descrição EMOP  

Ducha para banho, regatta com desviador 2020 

fabrimar ou similar. Fornecimento e colocação para a 

obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  4 unidades  
Quantitativo Projeto  4 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.80 Ducha higiênica linha Pertutti Docol ou similar, acabamento em 

metal cromado – 2º Subsolo  
TABELA 80  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.19 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.007.0970-6  

Descrição EMOP  

Ducha higiênica, linha Pertutti, Docol, ou similar, 

acabamento em metal cromado, exclusive tubos e 

conexões. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  18 unidades  
Quantitativo Projeto  18 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Ducha higiênica, com gatilho, linha Pertutti, código  
00455706, Docol, ou similar, acabamento em metal 

cromado.  
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1.81 Torneira de parede com sensor linha Eletric cod.00471116 

Docol ou similar – 2º Subsolo  
TABELA 81  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.24  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.009.0133-6  

Descrição EMOP  

Torneira de parede com sensor linha eletric 

cod.00471116 Docol ou similar. Fornecimento e 

instalação para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.82 Assentamento de bancadas ou ilhargas - Térreo  

TABELA 82  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  13.23 

Disciplina  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
Código EMOP  13.330.0023-0  

Descrição EMOP  

Assentamento de bancadas ou ilhargas, com placas 

de mármore ou granito, exclusive estas, em 

superfície em osso, com nata de cimento sobre 

argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1 :2:2, 

com espessura média de 3,5cm e rejuntamento de 

cimento branco e corante  
Quantitativo da Planilha  2,60 m²  

Quantitativo Projeto  2,60 m²  
Quantitativo Obra (já instalado)  0  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  
Em conformidade   X  

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.83 Lavatório de louca branca tipo médio luxo - Térreo  

TABELA 83  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.01 

Disciplina  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
Código EMOP  18.002.0016-0  

Descrição EMOP  

Lavatório de louca branca tipo médio luxo, com 

ladrão e medidas em torno de (55x45) cm, com 

coluna, inclusive acessórios de fixação. ferragens em 

metal cromado: sifão 1680 de 1"x1.1/4", a parelho 

misturador tipo banca, 1875 ou similar, com arejador, 

válvula de escoamento 1603. rabicho cromado de 

1/2". fornecimento.  
Quantitativo da Planilha  3 unidades  

Quantitativo Projeto  3 unidades  
Quantitativo Obra (já instalado)  0  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  
Em conformidade     

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.84 Lavatório de canto, suspenso, branco gelo - Térreo  
TABELA 84  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.05 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.002.0098-6  

Descrição EMOP  

Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, Celite ou 

similar, inclusive rabicho cromado de 1/2", sifão e 

válvula. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0   
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    
Especificação Revisada    
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1.85 Lavatório de coluna suspensa, inclusive coluna, linha Vogue plus  

l510/c510, Deca ou similar - Térreo                                       

TABELA 85  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.08  

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.002.0101-6  

Descrição EMOP  

Lavatório de coluna suspensa, inclusive coluna, linha 

Vogue plus l510/c510, válvula 1602c, conjunto de 

fixação coluna/lavatório sp701, Deca ou similar. 

Fornecimento e colocação para a obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0   
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.86 Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro nominal de 1 

1/2" e 1 1/4" - Térreo  
TABELA 86  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.13 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.006.0065-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro 

nominal de 1 1/2" e 1 1/4". Fornecimento e colocação, 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  14 unidades  
Quantitativo Projeto  8 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0   
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar a quantidade com a mostrada no projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  8 unidades  
Especificação Revisada    
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1.87 Toalheiro e lixeira embutidos em aço inox - Térreo                                   
TABELA 87  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.15 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.006.0067-6  

Descrição EMOP  

Toalheiro e lixeira embutidos em aço inox, AISI 304, 

com espessura 1,2mm, acabamento escovado, 

inclusive acessórios de fixação, p/ obra do Museu da 

Imagem e do Som. Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  4 unidades  
Quantitativo Projeto  4 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    
Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.88 Acabamento para registro de 3/4", acabamento cromado, linha 

Pertutti, Docol (ref.271706) ou similar - Térreo  
TABELA 88  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.16  

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.006.0068-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de 3/4", acabamento 

cromado, linha Pertutti, Docol (ref.271706) ou 

similar. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  16 unidades  
Quantitativo Projeto  9 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado  9 unidades  
Especificação Revisada    
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1.89 Instalação de acabamento de válvula de descarga, com 2 teclas - 

Térreo  

TABELA 89  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.14 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  15.003.0671-6  

Descrição EMOP  

Instalação de acabamento de válvula de descarga, 

com 2 teclas que acionadas despejam dois diferentes 

volumes de água,01 para limpeza parcial e outro para 

limpeza total racionalizando o consumo de água, 

exclusive este, para obra do museu da imagem e do 

som.  

Quantitativo da Planilha  12 unidades  
Quantitativo Projeto  12 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    
Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.90 Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido - Térreo  

TABELA 90  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.11 

Disciplina  Arquitetura  
Código EMOP  18.005.0010-0  

Descrição EMOP  
Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido. 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  11 unidades  
Quantitativo Projeto  11 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    

  
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.  

    Página 91 de 270  
  

  

  

1.91 Banca em marmoglass, espessura=12mm e largura=40cm - 

Térreo  

TABELA 91  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.146  

Disciplina  Arquitetura  
Código EMOP  18.100.0208-6  

Descrição EMOP  

Banca em marmoglass, espessura=12mm e 

largura=40cm, c/abertura p/ 01 ou 2 cubas, 

acabamento polido, incluso frontispício, h=10cm e 

saia inferior. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  9,94 m  
Quantitativo Projeto  9,94 m  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade  

Quantitativo Revisado    
Especificação Revisada    
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1.92 Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido - Térreo  

TABELA 92  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.11  

Disciplina  Arquitetura  
Código EMOP  18.005.0010-0  

Descrição EMOP  
Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido. 

Fornecimento e colocação  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    
Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.93 Instalação de válvula de fechamento automático Pressmatic 

para mictório - Térreo  
TABELA 93  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.13 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  15.003.0670-6  

Descrição EMOP  

Instalação de válvula de fechamento automático 

pressmatic para mictório, exclusive este, para a obra 

do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.94 Mictório de louça com sifão integrado, inclusive conjunto para 

instalação - Térreo  
TABELA 94  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.06 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.002.0099-6  

Descrição EMOP  

Mictório de louça com sifão integrado, inclusive 

conjunto para instalação, modelo Deca e válvula 

Decalux 2780c ou similar fornecimento e instalação 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

O item especificado possui sifão integrado e a válvula está em sua composição. Porém, o 

item utilizado na composição não é o 2780c como na descrição, e, sim, o 2570C da Deca 

ou similar como indica o documento FRM009-ARQ-PE-CMD-0001-010. O item é o deve 

ter a descrição ser corrigida para orçamento.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Mictório de louça com sifão integrado, inclusive 

conjunto para instalação, modelo Deca e válvula 

Decalux 2570C ou similar.  
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1.95 Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado - Térreo  
TABELA 95  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.12 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.006.0054-0  

Descrição EMOP  
Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado. 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  15 unidades  
Quantitativo Projeto  15 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    
Item acrescentado    

Outros  X  
SOLUÇÃO PROPOSTA  

Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Cabide de aço inox fixado na parede Perflex Slim  

Linha36, ou similar  
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1.96 Ducha higiênica linha Pertutti Docol ou similar, acabamento em 

metal cromado - Térreo  
TABELA 96  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.19 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.007.0970-6  

Descrição EMOP  

Ducha higiênica linha pertutti Docol ou similar, 

acabamento em metal cromado, exclusive tubos e 

conexões. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  4 unidades  
Quantitativo Projeto  4 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     
Problema de Especificação  X  

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros  X  
SOLUÇÃO PROPOSTA  

Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Ducha higiênica, com gatilho, linha Pertutti, código  
00455706, Docol, ou similar, acabamento em metal 

cromado  
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1.97 Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada - Térreo  
TABELA 97  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.22 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.009.0124-6  

Descrição EMOP  

Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada. 

Fornecimento e instalação para obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  4un  
Quantitativo Projeto  4un  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    
Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros  X  
SOLUÇÃO PROPOSTA  

O item da planilha tem valor muito inferior ao item especificado no projeto.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Torneira para lavatório Docol Eletric, código 

00218106 de mesa, com sensor  
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1.98 Torneira de parede com sensor linha Eletric cod.00471116 Docol 

ou similar - Térreo  
TABELA 98  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.24  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.009.0133-6  

Descrição EMOP  

Torneira de parede com sensor linha eletric 

cod.00471116, Docol ou similar. Fornecimento e 

instalação para obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  11 unidades  
Quantitativo Projeto  10 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

O item possui diferença de quantitativo entre o que foi levantado em projetos de 

referência e o que consta na planilha orçamentária.  
Quantitativo Revisado  10 unidades  
Especificação Revisada    
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1.99 Acessórios para a instalação de bacia sanitária (P132) suspensa 

de louça branca, com saída horizontal - Térreo  
TABELA 99  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.31 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.013.0180-6  

Descrição EMOP  

Acessórios para a instalação de bacia sanitária (p-132) 

suspensa de louça branca, com saída horizontal, 

inclusive suporte, tubo de ligação, anel de vedação, 

adaptador tigre, parafusos de fixação e assento vogue 

plus branco. Fornecimento, instalação e assentamento 

da bacia sanitária, para a obra do Museu da Imagem e 

do Som.  

Quantitativo da Planilha  11 unidades   
Quantitativo Projeto  11 unidades   

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00   

CATEGORIAS DE ANÁLISE 
Em conformidade     

Diferenças de Quantitativo     
Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      
Problema de Especificação   X  

Item Danificado     
Item Instalado     

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

Outros     
SO LUÇÃO PROPOSTA   

O item possui especificação errada. O assento sanitário deve ser condizente com a privada 

especificada. O assento do tipo Vogue não é condizente com a Bacia Sanitária Nuova P132. 

Quantitativo Revisado     

Especificação Revisada  
Assento sanitário, DECA Linha Nuova P132, branca, 

soft close polipropileno, ou similar  
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1.100 Válvula de descarga com bitola de 1 1/2" - Mezanino  
TABELA 100  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.10 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.003.0024-6  

Descrição EMOP  

Válvula de descarga com bitola de 1 1/2", registro 

integrado para fechar e regular a vazão, possui sistema 

hidromecânico com duas forças de acionamento, para 

a obra do Museu da Imagem e do Som. Fornecimento 

e colocação.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  1 unidade 
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    

  

  

  

  

  

  

  



  

Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    

  
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.  

      
Página 101 de 270  

  

  

   

1.101 2.2.4.1 Instalação de acabamento de válvula de descarga - 

Mezanino                        
TABELA 101  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.14 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  15.003.0671-6  

Descrição EMOP  

Instalação de acabamento de válvula de descarga, 

com 2 teclas que acionadas despejam dois diferentes 

volumes de água, 01 para limpeza parcial e outro para 

limpeza total, racionalizando o consumo de água, 

exclusive este para a obra do Museu da Imagem e do 

Som.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0   
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     
Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.102 Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, celite ou similar - 

Mezanino                       
TABELA 102  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.05 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.002.0098-6  

Descrição EMOP  

Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, celite ou 

similar, inclusive rabicho cromado 1/2", sifão e 

válvula. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0   
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.103 Acabamento metálico para registro aparente cromado de 1/2" a 1" - 

Mezanino                                         
TABELA 103  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.14 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.006.0066-6  

Descrição EMOP  

Acabamento metálico para registro aparente cromado 

de 1/2" a 1" (adhara). Fornecimento e colocação para 

a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0   
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.104 Acabamento para registro de 3/4"", acabamento cromado - 

Mezanino  
TABELA 104  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.16  

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.006.0068-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de 3/4", acabamento 

cromado, linha Pertutti, Docol (ref.271706) ou 

similar. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.105 Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado - Mezanino  
TABELA 105  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.12 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0054-0  

Descrição EMOP  
Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado. 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto, pois o item que consta na 

planilha tem valor muito inferior ao item especificado no projeto.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Cabide de aço inox fixado na parede Perflex Slim  

Linha36, ou similar  
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1.106 Ducha higiênica linha Pertutti Docol ou similar, acabamento em 

metal cromado - Mezanino  
TABELA 106  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.19 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.007.0970-6  

Descrição EMOP  

Ducha higiênica linha Pertutti Docol ou similar, 

acabamento em metal cromado, exclusive tubos e 

conexões. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Ducha higiênica, com gatilho, linha Pertutti, código  
00455706, Docol, ou similar, acabamento em metal 

cromado  
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1.107 Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada - Mezanino  
TABELA 107  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.22 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.009.0124-6  

Descrição EMOP  

Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada. 

Fornecimento e instalação para obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros  X  
SOLUÇÃO PROPOSTA  

Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto, pois o item que consta na 

planilha tem valor muito inferior ao especificado no projeto.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Torneira para lavatório Docol Eletric, código 

00218106 de mesa, com sensor  
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1.108 Acessórios para a instalação de bacia sanitária (P132) suspensa 

de louça branca, com saída horizontal - Mezanino  
TABELA 108  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.31 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.013.0180-6  

Descrição EMOP  

Acessórios para a instalação de bacia sanitária (p-132) 

suspensa de louca branca, com saída horizontal, 

inclusive suporte, tubo de ligação, anél de vedação, 

adaptador tigre, para- fusos de fixação e assento 

vogue plus branco. Fornecimento, instalação e 

assentamento da bacia sanitária, para a obra do Museu 

da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  1unidade  
Quantitativo Projeto  1unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
O item possui especificação errada. O assento sanitário deve ser condizente com a 

privada especificada. O assento do tipo Vogue não é condizente com a Bacia Sanitária 

Nuova P132.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Assento sanitário, DECA Linha Nuova P132, branca, 

soft close polipropileno, ou similar  
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1.109 Válvula de descarga com bitola de 1 1/2" – 1º Pavimento  
TABELA 109  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.10  

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.003.0024-6  

  

Descrição EMOP  

Válvula de descarga com bitola de 1 1/2", registro 

integrado para fechar e regular a vazão, possui sistema 

hidromecânico com duas forças de acionamento, para 

a obra do Museu da Imagem e do Som. Fornecimento 

e colocação.  

  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  3 unidades 
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    

  

 JUSTIFICATIVA:   

De acordo com análise do projeto e vistoria realizada em obra no dia 29/06/2023, foi 

verificada que a quantidade e especificação informada na Planilha orçamentária está de 
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acordo com o Projeto de Instalações hidráulica (PE_INSPB_IH_005_R06) e projeto 

executivo de arquitetura (PE_ARQDAM_A571_R06 e PE_ARQDAM_A572_R08).  

  

1.110 Instalação de acabamento de válvula de descarga – 1º 

Pavimento                 
TABELA 110  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.14 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  15.003.0671-6  

Descrição EMOP  

Instalação de acabamento de válvula de descarga, com 

2 teclas que acionadas despejam dois diferentes 

volumes de água, 01 para limpeza parcial e outro para 

limpeza total, racionalizando o consumo de água, 

exclusive este, para a obra do Museu da Imagem e do 

Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0   
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.111 Instalação e assentamento de lavatório com uma torneira – 1º 

Pavimento  
TABELA 111  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.15 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  15.004.0063-0  

Descrição EMOP  

Instalação e assentamento de lavatório de uma 

torneira (exclusive fornecimento do aparelho), 

compreendendo: 3,00m de tubo de pvc de 25mm, 

2,00m de tubo de pvc de 40mm e conexões.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0   
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar o quantitativo com o projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  3 unidades  
Especificação Revisada    

  

  

  

  

  

  



  

. Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    

  
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.     

  Página 112 de 270  

  

  

  

  

1.112 Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, Celite ou similar – 1º 

Pavimento  
TABELA 112  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.05 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.002.0098-6  

Descrição EMOP  

Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, Celite ou 

similar inclusive rabicho cromado 1/2", sifão e 

válvula. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    
SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.113 Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro nominal de 

1 1/2" e 1 1/4" – 1º Pavimento  
TABELA 113  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.13 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.006.0065-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro 

nominal de 1 1/2" e 1 1/4". Fornecimento e colocação 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Quantitativo Revisado  3 unidades 
Especificação Revisada    
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1.114 Acabamento metálico para registro aparente cromado de 1/2" a 

1" – 1º Pavimento                                      
TABELA 114  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.14 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.006.0066-6  

Descrição EMOP  

Acabamento metálico para registro aparente cromado 

de 1/2" a 1" (adhara). Fornecimento e colocação para 

a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  0 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade  X  
Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar o quantitativo com o projeto hidráulico  

Quantitativo Revisado  0 unidades  
Especificação Revisada    
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1.115 Acabamento para registro de 3/4", acabamento cromado – 1º 

Pavimento  
TABELA 115  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.16 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.006.0068-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de 3/4", acabamento 

cromado, linha pertutti-docol (ref.271706) ou similar. 

Fornecimento e instalação para a obra do Museu da  
Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  8 unidades  
Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar o quantitativo com o projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  5 unidades  
Especificação Revisada    
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1.116 Torneira para cozinha, com misturador, tipo parede – 1º 

Pavimento  
TABELA 116  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.20 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.009.0073-0  

Descrição EMOP  

Torneira para cozinha, com misturador, tipo parede, 

com arejador e tubo móvel, 1258 ou similar, de 

aproximadamente 1/2"x25cm, em metal cromado. 

Fornecimento.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.117 Cuba dupla de aço inoxidável – 1º Pavimento  
TABELA 117  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.34 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.016.0042-0  

Descrição EMOP  

Cuba dupla de aço inoxidável, medindo 

aproximadamente (820x340x150) mm, em chapa 

20.304, com 2 válvulas de escoamento tipo americana 

1623, 2 sifões 1680, 1.1/2" x 1.1/2", exclusive  

torneira. Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.118 Instalação de acabamento de válvula de descarga, com 2 teclas 

– 1º Pavimento  

TABELA 118  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.14 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  15.003.0671-6  

Descrição EMOP  

Instalação de acabamento de válvula de descarga, com 

2 teclas que acionadas despejam dois diferentes 

volumes de água, 01 para limpeza parcial e outro para 

limpeza total, racionalizando o consumo de água, 

exclusive este, para a obra do Museu da Imagem e do 

Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    

  

  

  

  



  

Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    

  
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.  

      
Página 119 de 270  

  

  

  

1.119 Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira – 1º 

Pavimento  

TABELA 119  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.15 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.004.0063-0  

Descrição EMOP  

Instalação e assentamento de lavatório de uma 

torneira (exclusive fornecimento do aparelho), 

compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 

2,00m de tubo de PVC de 40mm e conexões.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade  

Quantitativo Revisado    
Especificação Revisada    
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1.120 Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, Celite ou similar – 1º 

Pavimento  

TABELA 120  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.05 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.002.0098-6  

Descrição EMOP  

Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, Celite ou 

similar, inclusive rabicho cromado 1/2", sifão e 

válvula. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    
Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.121 Válvula de descarga com bitola de 1 1/2" – 1º Pavimento  

TABELA 121  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.10 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.003.0024-6  

Descrição EMOP  

Válvula de descarga com bitola de 1 1/2", registro 

integrado para fechar e regular a vazão, possui sistema 

hidromecânico com duas forças de acionamento, para 

a obra do Museu da Imagem e do Som. Fornecimento 

e colocação.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.122 Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro nominal de 

1 1/2" e 1 1/4" – 1º Pavimento  

TABELA 122  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.13 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0065-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro 

nominal de 1 1/2" e 1 1/4". Fornecimento e colocação, 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  3 unidades  
Especificação Revisada    
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1.123 Acabamento metálico para registro aparente cromado de 1/2" a 

1" – 1º Pavimento    

TABELA 123  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.14 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0066-6  

Descrição EMOP  

Acabamento metálico para registro aparente cromado 

de 1/2" a 1" (Adhara). Fornecimento e colocação para 

a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  0,00  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    
Item Instalado    

Item sem Utilidade  X  
Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
O item não foi encontrado no Projeto, portanto é sem utilidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.124 Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado – 1º Pavimento  
TABELA 124  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.12 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0054-0  

Descrição EMOP  
Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado. 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto, pois o item que consta na 

planilha tem valor muito inferior ao especificado no projeto.  

  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Cabide de aço inox fixado na parede Perflex Slim  

Linha36, ou similar  

    
  

 

 

 



  

Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    

  
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.  

      
Página 125 de 270  

  

  

1.125 Ducha higiênica linha Pertutti Docol ou similar, acabamento em 

metal cromado – 1º Pavimento  
TABELA 125  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.19 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.007.0970-6  

Descrição EMOP  

Ducha higiênica linha pertutti Docol ou similar, 

acabamento em metal cromado, exclusive tubos e 

conexões. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros  X  
SOLUÇÃO PROPOSTA  

Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Ducha higiênica, com gatilho, linha Pertutti, código  
00455706, Docol, ou similar, acabamento em metal 

cromado  
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1.126 Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada – 1º 

Pavimento  
TABELA 126  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.22 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.009.0124-6  

Descrição EMOP  

Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada. 

Fornecimento e instalação para obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

 O item da planilha tem valor muito inferior ao item especificado no projeto. Além disso, 

o quantitativo levantado em projetos de referência é diferente daquele que consta na 

planilha. Há necessidade de corrigir essa informação para compor o orçamento.   
Quantitativo Revisado  3 unidades  

Especificação Revisada  
Torneira para lavatório Docol Eletric, código 

00218106 de mesa, com sensor  
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1.127 Acessórios para a instalação de bacia sanitária (P132) suspensa de 

louça branca, com saída horizontal – 1º Pavimento  
TABELA 127  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.31 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.013.0180-6  

Descrição EMOP  

Acessórios para a instalação de bacia sanitária (p-132) 

suspensa de louça branca, com saída horizontal, 

inclusive suporte, tubo de ligação, anél de vedação, 

adaptador tigre, parafusos de fixação e assento vogue 

plus branco. Fornecimento, instalação e assentamento 

da bacia sanitária, para a obra do Museu da Imagem e 

do Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
O item possui especificação errada. O assento sanitário deve ser condizente com a privada 

especificada. O assento do tipo Vogue não é condizente com a Bacia Sanitária Nuova 

P132.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Assento sanitário, DECA Linha Nuova P132, branca, 

soft close polipropileno, ou similar  
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1.128 Válvula de descarga com bitola de 1 1/2", registro integrado – 2º 

Pavimento                                        
TABELA 128  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.10 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.003.0024-6  

Descrição EMOP  

Válvula de descarga com bitola de 1 1/2", registro 

integrado para fechar e regular a vazão, possui sistema 

hidromecânico com duas forças de acionamento, para 

a obra do Museu da Imagem e do Som. Fornecimento 

e colocação.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  - 

CATEGORIAS DE ANÁLISE  
Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Válvula de descarga do WC PCD Familiar  

Quantitativo Revisado  3 unidades  
Especificação Revisada    
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1.129 Instalação de acabamento de válvula de descarga – 2º 

Pavimento  
TABELA 129  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.14 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  15.003.0671-6  

Descrição EMOP  

Instalação de acabamento de válvula de descarga, 

com 2 teclas, que acionadas despejam dois diferentes 

volumes de água, 01 para limpeza parcial e outro para 

limpeza total, racionalizando o consumo de água, 

exclusive este, para a obra do Museu da Imagem e do 

Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     
Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.130 Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira – 2º 

Pavimento  
TABELA 130  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.15 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  15.004.0063-0  

Descrição EMOP  

Instalação e assentamento de lavatório de uma 

torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), 

compreendendo: 3,00 m de tubo de pvc de 25 mm, 

2,00 m de tubo de pvc de 40mm e conexões  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    
Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.131 Tanque de louça branca, c/coluna e medidas em torno de 

(56x48) cm – 2º Pavimento  
TABELA 131  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.03 

Disciplina  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
Código EMOP  18.002.0030-0  

Descrição EMOP  

Tanque de louça branca, c/coluna e medidas em torno 

de (56x48) cm, inclusive acessórios de fixação. 

Ferragens em metal cromado: torneira de pressão, 

1158 ou similar, de 1/2", válvula de escoamento 1605 

e sifão 1680 de 1.1/4" a 1.1/2". Fornecimento.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.132 Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, Celite ou similar – 2º 

Pavimento  
TABELA 132  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.05 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.002.0098-6  

  

Descrição EMOP  

Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, Celite ou 

similar, inclusive rabicho cromado de 1/2", sifão e 

válvula. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.133 Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro nominal de 

1 1/2" e 1 1/4" – 2º Pavimento  
TABELA 133  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.13 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.006.0065-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro 

nominal de 1 1/2" e 1 1/4". Fornecimento e colocação, 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar o quantitativo com o projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  3 unidades  
Especificação Revisada    
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1.134 Acabamento para registro de 3/4", acabamento cromado – 2º 

Pavimento  
TABELA 134  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.16 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.006.0068-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de 3/4", acabamento 

cromado, linha Pertutti, Docol (ref.271706) ou 

similar. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  8 unidades  
Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar o quantitativo com o projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  5 unidades  
Especificação Revisada    
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1.135 Torneira para cozinha, com misturador, tipo parede – 2º 

Pavimento                              
TABELA 135  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.20 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.009.0073-0  

Descrição EMOP  

Torneira para cozinha, com misturador, tipo parede, 

com arejador e tubo móvel, 1258 ou similar, de 

aproximadamente 1/2"x25 cm, em metal cromado.  
Fornecimento.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  0 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade  X  
Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Não tem cozinha ou local parecido no projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  0 unidades  
Especificação Revisada    
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1.136 Acabamento para registro de gaveta de 1 1/2" e 1 1/4" – 2º 

Pavimento    

TABELA 136  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.13 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0065-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro 

nominal de 1 1/2" e 1 1/4". Fornecimento e colocação 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  3 unidades  
Especificação Revisada    
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1.137 Acabamento para registro de 3/4" – 2º Pavimento  

TABELA 137  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.16 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0068-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de 3/4", acabamento 

cromado, linha Pertutti Docol (ref.271706) ou similar. 

Fornecimento e instalação para a obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  8 unidades  
Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  5 unidades  
Especificação Revisada    
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1.138 Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado – 2º Pavimento  
TABELA 138  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.12 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.006.0054-0  

Descrição EMOP  
Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado. 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto, pois o item que consta na 

planilha tem valor muito inferior ao especificado no projeto.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Cabide de aço inox fixado na parede Perflex Slim  

Linha36, ou similar  
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1.139 Ducha higiênica linha Pertutti Docol ou similar, acabamento em 

metal cromado – 2º Pavimento  
TABELA 139  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.19 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.007.0970-6  

Descrição EMOP  

Ducha higiênica linha pertutti Docol ou similar, 

acabamento em metal cromado, exclusive tubos e 

conexões. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Ducha higiênica, com gatilho, linha Pertutti, código  
00455706, Docol, ou similar, acabamento em metal 

cromado  
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1.140 Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada – 2º 

Pavimento  
TABELA 140  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.22 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.009.0124-6  

Descrição EMOP  

Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada. 

Fornecimento e instalação para obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros  X  
SOLUÇÃO PROPOSTA  

O item da planilha tem valor muito inferior ao item especificado no projeto. Além disso, 

o quantitativo levantado em projetos de referência é diferente daquele que consta na 

planilha. Há necessidade de corrigir essa informação para compor o orçamento.  
Quantitativo Revisado  3 unidades  

Especificação Revisada  
Torneira para lavatório Docol Eletric, código 

00218106 de mesa, com sensor  
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1.141 Acessórios para a instalação de bacia sanitária (P132) suspensa 

de louça branca, com saída horizontal – 2º Pavimento  
TABELA 141  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.31 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.013.0180-6  

Descrição EMOP  

Acessórios para a instalação de bacia sanitária (p-132) 

suspensa de louça branca, com saída horizontal, 

inclusive suporte, tubo de ligação, anél de vedação, 

adaptador tigre, para- fusos de fixação e assento 

vogue plus branco. Fornecimento, instalação e 

assentamento da bacia sanitária, para a obra do Museu 

da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
O item possui especificação errada. O assento sanitário deve ser condizente com a 

privada especificada. O assento do tipo Vogue não é condizente com a Bacia Sanitária 

Nuova P132.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Assento sanitário, DECA Linha Nuova P132, branca, 

soft close polipropileno, ou similar  
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1.142 Válvula de descarga com bitola de 1 1/2” – 3º Pavimento  
TABELA 142  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.10 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.003.0024-6  

Descrição EMOP  

Válvula de descarga com bitola de 1 1/2", registro 

integrado para fechar e regular a vazão, possui sistema 

hidromecânico com duas forças de acionamento, para 

a obra do Museu da Imagem e do Som. Fornecimento 

e colocação.  

Quantitativo da Planilha  4 unidades  
Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  -  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar com a quantidade mostrada no projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  5 unidades  
Especificação Revisada    
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1.143 2.2.7.1 Instalação de acabamento de válvula de descarga – 3º 

Pavimento  
TABELA 143  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.14 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  15.003.0671-6  

Descrição EMOP  

Instalação de acabamento de válvula de descarga, 

com 2 teclas que acionadas despejam dois diferentes 

volumes de água, 01 para limpeza parcial e outro para 

limpeza total, racionalizando o consumo de água, 

exclusive este, para a obra do Museu da Imagem e do 

Som.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.144 Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira – 3º 

Pavimento  
TABELA 144  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.15 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  15.004.0063-0  

Descrição EMOP  

Instalação e assentamento de lavatório de uma 

torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), 

compreendendo: 3,00 m de tubo de pvc de 25 mm, 

2,00 m de tubo de pvc de 40 mm e conexões.  

Quantitativo da Planilha  4 unidades  
Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar ao projeto executivo de instalações hidráulica e arquitetura.  

Quantitativo Revisado  5 unidades  
Especificação Revisada    
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1.145 Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, Celite ou similar – 3º 

Pavimento  
TABELA 145  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.05 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.002.0098-6  

Descrição EMOP  

Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, Celite ou 

similar, inclusive rabicho cromado 1/2", sifão e 

válvula. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.146 Lavatório de coluna suspensa, inclusive coluna, linha Vogue 

Plus l510/C 510 – 3º Pavimento  
TABELA 146  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.08  

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.002.0101-6  

Descrição EMOP  

Lavatório de coluna suspensa, inclusive coluna, linha 

Vogue Plus l510/C 510, válvula 1602 C, conjunto de 

fixação coluna e lavatório SP 701, Deca ou similar. 

Fornecimento e colocação para a obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.147 Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro nominal de 1 

1/2" e 1 1/4" – 3º Pavimento  
TABELA 147  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.13 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.006.0065-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro 

nominal de 1 1/2" e 1 1/4". Fornecimento e colocação, 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  6 unidades  
Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar o quantitativo com o projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  5 unidades  
Especificação Revisada    
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1.148 Acabamento para registro de 3/4", acabamento cromado – 3º 

Pavimento  
TABELA 148  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.16 

Disciplina  Instalações hidrossanitárias  
Código EMOP  18.006.0068-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de 3/4", acabamento 

cromado, linha pertutti-docol (ref.271706) ou similar. 

Fornecimento e instalação para a obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  11 unidades  
Quantitativo Projeto  6 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar a quantidade mostrada no projeto hidráulico com necessidade de acabamento.  

Quantitativo Revisado  6 unidades  
Especificação Revisada    

  

 JUSTIFICATIVA:   

De acordo com análise do projeto e vistoria realizada em obra no dia 29/06/2023, foi 

verificada que a quantidade informada na Planilha orçamentária não está de acordo com o 

Projeto de Instalações hidráulicas (PE_INSPB_IH_007_R07), visto que é considerado 
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acabamento para os registros aparentes presentes no projeto hidráulico, não sendo inclusos 

os dentro do shaft, piso e no teto.  

   

1.149 Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido – 3º 

Pavimento  

TABELA 149  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.11 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.005.0010-0  

Descrição EMOP  
Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido. 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    
Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.150 Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro nominal de 

1 1/2" e 1 1/4" – 3º Pavimento  

TABELA 150  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.13 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0065-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro 

nominal de 1 1/2" e 1 1/4". Fornecimento e colocação 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  6 unidades  
Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  5 unidades  
Especificação Revisada    
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1.151 Acabamento para registro de 3/4” – 3º Pavimento  

TABELA 151  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.16 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0068-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de 3/4", acabamento 

cromado, linha Pertutti Docol (ref.271706) ou similar. 

Fornecimento e instalação para a obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  11 unidades  
Quantitativo Projeto  6 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     
Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  6 unidades  
Especificação Revisada    
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1.152 Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado – 3º 

Pavimento  
TABELA 152  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.12 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.006.0054-0  

Descrição EMOP  
Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado. 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto, pois o item que consta na 

planilha tem valor muito inferior ao especificado no projeto.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Cabide de aço inox fixado na parede Perflex Slim  

Linha36, ou similar  
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1.153 Ducha higiênica linha Pertutti Docol ou similar, acabamento em 

metal cromado – 3º Pavimento  
TABELA 153  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.19 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.007.0970-6  

Descrição EMOP  

Ducha higiênica linha pertutti docol ou similar, 

acabamento em metal cromado, exclusive tubos e 

conexões. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     
Problema de Especificação  X  

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    
SOLUÇÃO PROPOSTA  

Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Ducha higiênica, com gatilho, linha Pertutti, código  
00455706, Docol, ou similar, acabamento em metal 

cromado  
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1.154 Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada – 3º 

Pavimento  
TABELA 154  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.22 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.009.0124-6  

Descrição EMOP  

Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada. 

Fornecimento e instalação para obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto, pois o item que consta na 

planilha tem valor muito inferior ao especificado no projeto.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Torneira para lavatório Docol Eletric, código 

00218106 de mesa, com sensor  
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1.155 Torneira de parede com sensor linha Eletric cod.00471116 Docol ou 

similar – 3º Pavimento  
TABELA 155  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.24 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.009.0133-6  

Descrição EMOP  

Torneira de parede com sensor linha eletric 

cod.00471116 Docol ou similar. Fornecimento e 

instalação para obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  0,00   

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade  X  
Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

O item não foi encontrado nos projetos de referência e deve ser excluído do orçamento. As 

torneiras especificadas para os sanitários desse pavimento são de mesa e não de parede.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.156 Acessórios para a instalação de bacia sanitária (P132) suspensa 

de louça branca, com saída horizontal – 3º Pavimento  
TABELA 156  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.31 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.013.0180-6  

Descrição EMOP  

Acessórios para a instalação de bacia sanitária (p-132) 

suspensa de louca branca, com saída horizontal, 

inclusive suporte, tubo de ligação, anél de vedação, 

adaptador tigre, parafusos de fixação e assento vogue 

plus branco. Fornecimento, instalação e assentamento 

da bacia sanitária, para a obra do Museu da Imagem e 

do Som.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)    

CATEGORIAS DE ANÁLISE  
Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
O item possui especificação errada. O assento sanitário deve ser condizente com a 

privada especificada. O assento do tipo Vogue não é condizente com a Bacia Sanitária 

Nuova P132.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Assento sanitário, DECA Linha Nuova P132, branca, 

soft close polipropileno, ou similar  
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1.157 Válvula de descarga com bitola de 1 1/2" – 4º Pavimento  
TABELA 157  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.10 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.003.0024-6  

Descrição EMOP  

Válvula de descarga com bitola de 1 1/2", registro 

integrado para fechar e regular a vazão, possui 

sistema hidromecânico com duas forças de 

acionamento, para a obra do Museu da Imagem e do 

Som. Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  6 unidades   
Quantitativo Projeto  6 unidades   

Quantitativo Obra (já instalado)  6 unidades   
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Em conformidade     
Diferenças de Quantitativo     
Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      
Problema de Especificação     

Item Danificado     
Item Instalado   X  

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

SO LUÇÃO PROPOSTA   

 

Quantitativo Revisado   0 unidades   
Especificação Revisada     

  

  

  

  



  

. Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    

  
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.     

  Página 158 de 270  

  

  

   

1.158 Instalação de acabamento de válvula de descarga – 4º 

Pavimento  
TABELA 158  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.14 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.003.0671-6  

Descrição EMOP  

Instalação de acabamento de válvula de descarga, 

com 2 teclas, que acionadas despejam dois diferentes 

volumes de água, 01 para limpeza parcial e outro para 

limpeza total, racionalizando o consumo de água, 

exclusive este, para obra do Museu da Imagem e do 

Som.  

Quantitativo da Planilha  6 unidades   
Quantitativo Projeto  6 unidades   

Quantitativo Obra (já instalado)  6 unidades   
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Em conformidade   X  

Diferenças de Quantitativo     
Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      
Problema de Especificação     

Item Danificado     
Item Instalado   X  

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

SO LUÇÃO PROPOSTA   
O item possui especificação errada. O assento sanitário deve ser condizente com a 

privada especificada. O assento do tipo Vogue não é condizente com a Bacia Sanitária 

Nuova P132. 
Quantitativo Revisado     
Especificação Revisada     

  

  

  



  

Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    

  
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.  

      
Página 159 de 270  

  

  

   

1.159 Tanque de louça branca, c/coluna e medidas, em torno de (56 x 

48) cm  – 4º Pavimento  
TABELA 159  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.03 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.002.0030-0  

Descrição EMOP  

Tanque de louça branca, c/coluna e medidas, em torno 

de (56 x 48) cm, inclusive acessórios de fixação, 

ferragens em metal cromado: torneira de pressão, 

1158 ou similar, de 1/2", válvula de escoamento 1605 

e sifão 1680 de 1.1/4" a 1.1/2". Fornecimento.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.160 Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, Celite ou similar – 4º 

Pavimento                                      
TABELA 160  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.05 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.002.0098-6  

Descrição EMOP  

Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, Celite ou 

similar, inclusive rabicho cromado de 1/2", sifão e 

válvula. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    

    

 

 

 

 

 

 

 



  

Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    

  
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.  

      
Página 161 de 270  

  

  

1.161 Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro nominal de 

1 1/2” e 1 1/4" – 4º Pavimento  
TABELA 161  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.13 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0065-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro 

nominal de 1 1/2" e 1 1/4". Fornecimento e colocação, 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  4 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar a quantidade mostrada no projeto hidráulico com necessidade de acabamento.  

Quantitativo Revisado  4 unidades  
Especificação Revisada    
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1.162 Acabamento para registro de 3/4", acabamento cromado – 4º 

Pavimento  

TABELA 162  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.16 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0068-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de 3/4", acabamento 

cromado, linha Pertutti, Docol (ref.271706) ou 

similar. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  11 unidades  
Quantitativo Projeto  7 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar a quantidade mostrada no projeto hidráulico com necessidade de acabamento.  

Quantitativo Revisado  7 unidades  
Especificação Revisada    
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1.163 Torneira para cozinha, com misturador, tipo parede, com 

arejador e tubo móvel – 4º Pavimento  

TABELA 163  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.20 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.009.0073-0  

Descrição EMOP  

Torneira para cozinha, com misturador, tipo parede, 

com arejador e tubo móvel, 1258 ou similar, de 

aproximadamente 1/2"x25cm, em metal cromado.  
Fornecimento.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Atender a especificação do projeto de arquitetura.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  Torneira de mesa para cozinha Docol, linha Novitá,  
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1.164 Torneira de banca (modelo 1180) – 4º Pavimento                                           

TABELA 164  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.009.0127-6  

Descrição EMOP  
Torneira de banca (modelo 1180). Fornecimento e 

instalação para a obra do Museu da Imagem e do Som  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  0   

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade  X  
Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Não considerar, visto que não há especificação do item no projeto.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.165 Protetor (capa) para sifão, marca Deca 1683C ou similar – 4º 

Pavimento                                        
TABELA 165  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.30 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.013.0179-6  

Descrição EMOP  

Protetor (capa) para sifão, marca Deca 1683C ou 

similar, com acabamento em metal cromado. 

Fornecimento e colocação para a obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  6 unidades  
Quantitativo Projeto  6 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.166 Cuba de aço inoxidável, medindo aproximadamente (500x400x200) 

mm – 4º Pavimento                                       
TABELA 166  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.33 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.016.0040-0  

Descrição EMOP  

Cuba de aço inoxidável, medindo aproximadamente 

(500x400x200) mm, em chapa 20.304, válvula de 

escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2" x 

1.1/2", exclusive torneira. Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.167 Banca em Marmoglass, espessura=12mm e largura=40cm, com 

abertura para 1 ou 2 cubas – 4º Pavimento                      
TABELA 167  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.146 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.100.0208-6  

Descrição EMOP  

Banca em Marmoglass, espessura=12mm e 

largura=40cm, com abertura para 1 ou 2 cubas, 

acabamento polido, inclusive frontispício h=10cm e 

saia inferior. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som. Diretoria de 

planejamento.  

Quantitativo da Planilha  8,30 metros   
Quantitativo Projeto  8,30 metros   

Quantitativo Obra (já instalado)  0   
CATEGORIAS DE ANÁLISE   

Em conformidade  X   
Diferenças de Quantitativo     
Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      
Problema de Especificação     

Item Danificado     
Item Instalado     

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

SOLUÇÃO PROPOSTA   
Quantitativo Revisado     
Especificação Revisada     
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1.168 Instalação de válvula de fechamento automático pressmatic para 

mictório – 4º Pavimento  

TABELA 168  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.13 

Disciplina  Arquitetura  
Código EMOP  15.003.0670-6  

Descrição EMOP  

Instalação de válvula de fechamento automático 

pressmatic para mictório, exclusive este, para a obra 

do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  0,00  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  2 unidades  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado  X  
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Item já instalado, conforme quantitativo e especificação indicados no Projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.169 Mictório de louça com sifão integrado – 4º Pavimento  

TABELA 169  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.06 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.002.0099-6  

Descrição EMOP  

Mictório de louça com sifão integrado, inclusive 

conjunto para instalação, modelo Deca e válvula 

Decalux 2780 C ou similar. Fornecimento e instalação 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.170 Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro nominal de 

1 1/2" e 1 1/4" – 4º Pavimento   

TABELA 170  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.13 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0065-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro 

nominal de 1 1/2" e 1 1/4". Fornecimento e colocação, 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  4 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico  

Quantitativo Revisado  4 unidades  
Especificação Revisada    
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1.171 Acabamento para registro de 3/4” – 4º Pavimento  

TABELA 171  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.16  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0068-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de 3/4", acabamento 

cromado, linha Pertutti Docol (ref.271706) ou similar. 

Fornecimento e instalação para a obra do Museu da 

imagem e do som.  

Quantitativo da Planilha  11unidades  
Quantitativo Projeto  7 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico  

Quantitativo Revisado  7 unidades  
Especificação Revisada    
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1.172 Acessórios para a instalação de bacia sanitária (p-132) suspensa 

de louça branca – 4º Pavimento  

TABELA 172  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.31 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.013.0180-6  

Descrição EMOP  

Acessórios para a instalação de bacia sanitária (p-132) 

suspensa de louça branca, com saída horizontal, 

inclusive suporte, tubo de ligação, anél de vedação, 

adaptador tigre, parafusos de fixação e assento vogue 

plus branco. Fornecimento, instalação e assentamento 

da bacia sanitária, para a obra do Museu da Imagem e 

do Som.  

Quantitativo da Planilha  4 unidades  
Quantitativo Projeto  6 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  5 unidades  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    
Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico. O item possui especificação 

errada. O assento sanitário deve ser condizente com a privada especificada. O assento do 

tipo Vogue não é condizente com a Bacia Sanitária Nuova P132.  
Quantitativo Revisado  1 unidade  
Especificação Revisada    
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1.173 Mictório de louça com sifão integrado, inclusive conjunto para 

instalação – 4º Pavimento  
TABELA 173  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.06 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.002.0099-6  

Descrição EMOP  

mictório de louça com sifão integrado, inclusive 

conjunto para instalação, modelo deca e válvula 

Decalux 2780c ou similar fornecimento e instalação 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
O item especificado possui sifão integrado e a válvula está em sua composição. Porém, o 

item utilizado na composição não é o 2780c como na descrição, e, sim, o 2570C da Deca 

ou similar como indica o documento FRM009-ARQ-PE-CMD-0001-010. O item é o deve 

ter a descrição ser corrigida para orçamento.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Mictório de louça com sifão integrado, inclusive 

conjunto para instalação, modelo Deca e válvula 

Decalux 2570C ou similar.  
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1.174 Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado – 4º Pavimento 
TABELA 174  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.12 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.006.0054-0  

Descrição EMOP  
Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado. 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  8 unidades  
Quantitativo Projeto  8 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto, pois o item que consta na 

planilha tem valor muito inferior ao especificado no projeto.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Cabide de aço inox fixado na parede Perflex Slim  

Linha36, ou similar  
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1.175 Ducha higiênica linha Pertutti Docol ou similar, acabamento em 

metal cromado – 4º Pavimento  
TABELA 175  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.19 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.007.0970-6  

Descrição EMOP  

Ducha higiênica linha pertutti Docol ou similar, 

acabamento em metal cromado, exclusive tubos e 

conexões. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros  X  
SOLUÇÃO PROPOSTA  

Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Ducha higiênica, com gatilho, linha Pertutti, código  
00455706, Docol, ou similar, acabamento em metal 

cromado  
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1.176 Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada – 4º 

Pavimento 
TABELA 176  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.22 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.009.0124-6  

Descrição EMOP  

Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada. 

Fornecimento e instalação para a obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    
Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

O item da planilha tem valor muito inferior ao item especificado no projeto. Além disso, 

o item não foi instalado, pois depende de liberação de frente de obra.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Torneira para lavatório Docol Eletric, código 

00218106 de mesa, com sensor  
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1.177 Torneira de parede com sensor linha Eletric cod.00471116 

Docol ou similar – 4º Pavimento  
TABELA 177  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.24 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.009.0133-6  

Descrição EMOP  

Torneira de parede com sensor linha eletric 

cod.00471116 Docol ou similar. Fornecimento e 

instalação para obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  6 unidades  
Quantitativo Projeto  6 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    
SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.178 Acessórios para a instalação de bacia sanitária (P132) suspensa 

de louça branca, com saída horizontal – 4º Pavimento  
TABELA 178  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.31 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.013.0180-6  

Descrição EMOP  

Acessórios para a instalação de bacia sanitária (p-132) 

suspensa de louca branca, com saída horizontal, 

inclusive suporte, tubo de ligação, anel de vedação, 

adaptador tigre, parafusos de fixação e assento vogue 

plus branco. Fornecimento, instalação e assentamento 

da bacia sanitária, para a obra do Museu da Imagem e 

do Som.  

Quantitativo da Planilha  4 unidades  
Quantitativo Projeto  4 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
O item possui especificação errada. O assento sanitário deve ser condizente com a 

privada especificada. O assento do tipo Vogue não é condizente com a Bacia Sanitária 

Nuova P132.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Assento sanitário, DECA Linha Nuova P132, branca, 

soft close polipropileno, ou similar  
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1.179 Instalação de acabamento de válvula de descarga – 5º 

Pavimento                                 
TABELA 179  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.14 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.003.0671-6  

Descrição EMOP  

Instalação de acabamento de válvula de descarga, com 

2 teclas que acionadas despejam dois diferentes 

volumes de água, 01 para limpeza parcial e outro para 

limpeza total, racionalizando o consumo de água, 

exclusive este, para a obra do Museu da Imagem e do 

Som.  

Quantitativo da Planilha  7 unidades  
Quantitativo Projeto  7 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    
Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.180 Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, Celite ou similar – 5º 

Pavimento                                        
TABELA 180  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.05 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.002.0098-6  

Descrição EMOP  

Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, Celite ou 

similar, inclusive rabicho cromado 1/2", sifão e 

válvula. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.181 Lavatório de coluna suspensa, inclusive coluna, linha Vogue plus 

l510/c510 – 5º Pavimento                                                                         

TABELA 181  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.08 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.002.0101-6  

Descrição EMOP  

Lavatório de coluna suspensa, inclusive coluna, linha 

Vogue plus l510/c510, válvula 1602c, conjunto de 

fixação, coluna/lavatório sp701, Deca ou similar. 

Fornecimento e colocação para a obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.182 Válvula de descarga com bitola de 1 1/2" – 5º Pavimento                                              
TABELA 182  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.10 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.003.0024-6  

Descrição EMOP  

Válvula de descarga com bitola de 1 1/2", registro 

integrado para fechar e regular a vazão, possui sistema 

hidromecânico com duas forças de acionamento, para 

a obra do Museu da Imagem e do Som. Fornecimento 

e colocação.  

Quantitativo da Planilha  7 unidades  
Quantitativo Projeto  7 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  6 unidades  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar na nova planilha orçamentária apenas a quantidade que falta ser instalada  

Quantitativo Revisado  1 unidade  
Especificação Revisada    
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1.183 Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro nominal de 1 1/2" e 

11/4” – 5º Pavimento                                                                         

TABELA 183  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.13 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0065-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro 

nominal de 1 1/2" e 1 1/4". Fornecimento e colocação, 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  11 unidades  
Quantitativo Projeto  8 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar a quantidade mostrada no projeto hidráulico com necessidade de acabamento.  

Quantitativo Revisado  8 unidades  
Especificação Revisada    
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1.184 Acabamento para registro de 3/4", acabamento cromado – 5º 

Pavimento                      
TABELA 184  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.16 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0068-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de 3/4", acabamento 

cromado, linha Pertutti, Docol (ref.271706) ou 

similar. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  18 unidades  
Quantitativo Projeto  11 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    
Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar a quantidade mostrada no projeto hidráulico com necessidade de acabamento.  

Quantitativo Revisado  11 unidades  
Especificação Revisada    
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1.185 Torneira de mesa, bica alta, para cozinha diâmetro 1/2" – 5º 

Pavimento                       
TABELA 185  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.23 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.009.0125-6  

Descrição EMOP  

Torneira de mesa, bica alta, para cozinha diâmetro 

1/2". Fornecimento e instalação para a obra do Museu 

da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.186 Cuba  dupla  de  aço  inoxidável,  medindo 

 aproximadamente (820x340x150) mm – 5º Pavimento                                                                           
TABELA 186  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.34 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.016.0042-0  

Descrição EMOP  

Cuba dupla de aço inoxidável, medindo 

aproximadamente (820x340x150) mm, em chapa 

20.304, com 2 válvulas de escoamento tipo americana 

1623, 2 sifões 1680 1.1/2" x 1.1/2", exclusive torneira.  
Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    
Especificação Revisada    
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1.187 Banca seca em Granito preto São Gabriel, espessura=2cm e 

largura=70cm – 5º Pavimento                                                                       

TABELA 187  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.142 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.080.0062-6  

Descrição EMOP  

Banca seca em Granito preto São Gabriel, 

espessura=2cm e largura=70cm, acabamento polido, 

inclusive frontispício h=20cm. Fornecimento e 

instalação para a obra do Museu da Imagem e do Som.  
Diretoria de planejamento.  

Quantitativo da Planilha  3,68 m  
Quantitativo Projeto  3,68 m  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    
Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.188 Instalação de acabamento de válvula de descarga, com 2 teclas – 5º 

Pavimento                                        

TABELA 188  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.14  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.003.0671-6  

Descrição EMOP  

Instalação de acabamento de válvula de descarga, com 

2 teclas, que acionadas despejam dois diferentes 

volumes de água,01 para limpeza parcial e outro para 

limpeza total, racionalizando o consumo de água, 

exclusive este, para a obra do Museu da Imagem e do 

Som.  

Quantitativo da Planilha  7 unidades  
Quantitativo Projeto  6 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico  

Quantitativo Revisado  6 unidades  
Especificação Revisada    
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1.189 Válvula de descarga com bitola de 1 1/2" – 5º Pavimento                                     

TABELA 189  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.10 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.003.0024-6  

Descrição EMOP  

Válvula de descarga com bitola de 1 1/2", registro 

integrado para fechar e regular a vazão, possui sistema 

hidromecânico com duas forças de acionamento, para 

a obra do Museu da Imagem e do Som. Fornecimento 

e colocação.  

Quantitativo da Planilha  7 unidades  
Quantitativo Projeto  6 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  6 unidades  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Item já instalado, conforme quantitativo indicado no Projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.190 Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro nominal de 1 

1/2" e 11/4" – 5º Pavimento                                     

TABELA 190  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.13 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.006.0065-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro 

nominal de 1 1/2" e 1 1/4". Fornecimento e colocação 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  11 unidades  
Quantitativo Projeto  7 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico  

Quantitativo Revisado  7 unidades  
Especificação Revisada    
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1.191 Acabamento para registro de 3/4" – 5º Pavimento                                     

TABELA 191  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.16 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.006.0068-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de 3/4", acabamento 

cromado, linha Pertutti Docol (ref.271706) ou similar. 

Fornecimento e instalação para a obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  18 unidades  
Quantitativo Projeto  11 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico  

Quantitativo Revisado  11 unidades  
Especificação Revisada    
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1.192 Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado – 5º 

Pavimento                                   
TABELA 192  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.12 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.006.0054-0  

Descrição EMOP  
Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado. 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  7 unidades  
Quantitativo Projeto  7 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto, pois o item que consta na 

planilha tem valor muito inferior ao especificado no projeto.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Cabide de aço inox fixado na parede Perflex Slim  

Linha36, ou similar  
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1.193 Ducha higiênica linha Pertutti Docol ou similar, acabamento em 

metal cromado – 5º Pavimento                                     
TABELA 193  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.19 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.007.0970-6  

Descrição EMOP  

Ducha higiênica linha pertutti Docol ou similar, 

acabamento em metal cromado, exclusive tubos e 

conexões. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     
Problema de Especificação  X  

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros  X  
SOLUÇÃO PROPOSTA  

Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Ducha higiênica, com gatilho, linha Pertutti, código  
00455706, Docol, ou similar, acabamento em metal 

cromado  
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1.194 Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada – 5º 

Pavimento                                  
TABELA 194  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.22 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.009.0124-6  

Descrição EMOP  

Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada. 

Fornecimento e instalação para obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  6 unidades  
Quantitativo Projeto  6 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto, pois o item que consta na 

planilha tem valor muito inferior ao especificado no projeto.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Torneira para lavatório Docol Eletric, código 

00218106 de mesa, com sensor  
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1.195 Acessórios para a instalação de bacia sanitária (P132) suspensa 

de louça branca, com saída horizontal – 5º Pavimento                                     
TABELA 195  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.31 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.013.0180-6  

Descrição EMOP  

Acessórios para a instalação de bacia sanitária (p-132) 

suspensa de louca branca, com saída horizontal, 

inclusive suporte, tubo de ligação, anél de vedação, 

adaptador tigre, para- fusos de fixação e assento 

vogue plus branco. Fornecimento, instalação e 

assentamento da bacia sanitária, para a obra do Museu 

da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  7 unidades  
Quantitativo Projeto  7 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
O item possui especificação errada. O assento sanitário deve ser condizente com a 

privada especificada. O assento do tipo Vogue não é condizente com a Bacia Sanitária 

Nuova P132.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Assento sanitário, DECA Linha Nuova P132, branca, 

soft close polipropileno, ou similar  
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1.196 Instalação de acabamento de válvula de descarga – 6º Pavimento                                 
TABELA 196  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.14 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.003.0671-6  

Descrição EMOP  

Instalação de acabamento de válvula de descarga, com 

2 teclas, que acionadas despejam dois diferentes 

volumes de água, 01 para limpeza parcial e outro para 

limpeza total, racionalizando o consumo de água, 

exclusive este, para a obra do Museu da Imagem e do 

Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    
Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.197 Instalação e assentamento de duchinha manual para banheiro – 6º 

Pavimento                                      
TABELA 197  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.18 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.005.0030-0  

Descrição EMOP  

Instalação e assentamento de duchinha manual para 

banheiro (exclusive o fornecimento do aparelho e 

isolamento), compreendendo: 3,00 m de tubo de cobre 

de 22 mm, soldas e conexões.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.198 Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, Celite ou similar – 6º 

Pavimento                  
TABELA 198  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.05 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.002.0098-6  

Descrição EMOP  

Lavatório de canto, suspenso, branco gelo, Celite ou 

similar, inclusive rabicho cromado 1/2", sifão e 

válvula. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.199 Válvula de descarga com bitola de 1 1/2" – 6º Pavimento                   
TABELA 199  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.10 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.003.0024-6  

Descrição EMOP  

Válvula de descarga com bitola de 1 1/2", registro 

integrado para fechar e regular a vazão, possui 

sistema hidromecânico com duas forças de 

acionamento, para a obra do Museu da Imagem e do 

Som. Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades   
Quantitativo Projeto  3 unidades   

Quantitativo Obra (já instalado)  3 unidades   
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Em conformidade   X  

Diferenças de Quantitativo     
Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      
Problema de Especificação     

Item Danificado     
Item Instalado   X  

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

SO LUÇÃO PROPOSTA   
Item já foi instalado, portanto não precisará ser contabilizado na nova planilha 

orçamentária.  
Quantitativo Revisado     
Especificação Revisada     
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1.200 Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro nominal de 

1 1/2" e 11/4” – 6º Pavimento                                                                                                        
TABELA 200  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.13 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0065-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro 

nominal de 1 1/2" e 1 1/4". Fornecimento e colocação, 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  14 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar a quantidade mostrada no projeto hidráulico com necessidade de acabamento.  

Quantitativo Revisado  3 unidades  
Especificação Revisada    
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1.201 Acabamento metálico para registro aparente cromado de 1/2" a 1" – 6º 

Pavimento 

                                                                                                         

TABELA 201  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.14 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0066-6  

Descrição EMOP  

Acabamento metálico para registro aparente cromado 

de 1/2" a 1" (adhara). Fornecimento e colocação para 

a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    
Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar a quantidade mostrada no projeto hidráulico com necessidade de acabamento.  

Quantitativo Revisado  2 unidades  
Especificação Revisada    
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1.202 Toalheiro e lixeira embutidos em aço inox – 6º Pavimento                 
TABELA 202  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.15 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0067-6  

Descrição EMOP  

Toalheiro e lixeira embutidos em aço inox AISI 304, 

com espessura 1,2mm, acabamento escovado, 

inclusive acessórios de fixação, p/ obra do Museu da 

Imagem e do Som. Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    
SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.203 Acabamento para registro de 3/4", acabamento cromado – 6º 

Pavimento                      
TABELA 203  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.16 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.006.0068-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de 3/4", acabamento 

cromado, linha Pertutti, Docol (ref.271706) ou 

similar. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  6 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Adequar a quantidade mostrada no projeto hidráulico com necessidade de acabamento  

Quantitativo Revisado  2 unidades  
Especificação Revisada    
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1.204 Aquecedor de água, tipo acumulação, cilíndrico horizontal, gn 

gás natural canalizado ou GLP, automático, volume acumulado 

2.040 l – 6º Pavimento                                                                                                              
TABELA 204  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.32 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.015.0098-6  

Descrição EMOP  

Aquecedor de água, tipo acumulação, cilíndrico 

horizontal, GN gás natural canalizado ou GLP, 

automático, construído em chapa de aço carbono 

ASTM a 286 GRC, pintado int. c/epóxi, isolamento 

interno c/lã de rocha, esp.50mm. Capacidade térmica 

60.028 kcal/h, p máxima adm. 4,5kgf/cm2, p hidr. 

6kgf/cm2, volume acumulado 2.040 l, produção de 

água quente 1.201l/h, p/obra do Museu da Imagem e 

do Som. Fornecimento e instalação.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    
Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.205 Banca em Marmoglass, espessura=12mm e largura=40cm, com  

abertura para 1 ou 2 cubas – 6º Pavimento                                                                        

TABELA 205  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.146 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.100.0208-6  

Descrição EMOP  

Banca em Marmoglass, espessura=12mm e 

largura=40cm, c/abertura p/ 01 ou 2 cubas, 

acabamento polido, inclusive frontispício h=10cm e 

saia inferior. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som. Diretoria de 

planejamento.  

Quantitativo da Planilha  1,85 m   
Quantitativo Projeto  1,85 m   

Quantitativo Obra (já instalado)  0   
CATEGORIAS DE ANÁLISE   

Em conformidade  X   
Diferenças de Quantitativo     
Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      
Problema de Especificação     

Item Danificado     
Item Instalado     

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

SOLUÇÃO PROPOSTA   
Quantitativo Revisado     
Especificação Revisada     

  

  

  

  



  

. Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    

  
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.     

  Página 206 de 270  

  

  

   

1.206 Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro nominal de 1 1/2" e 

11/4" – 6º Pavimento                                                                          

TABELA 206  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.13 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.006.0065-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro 

nominal de 1 1/2" e 1 1/4". Fornecimento e colocação, 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  14 unidades  
Quantitativo Projeto    3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico  

Quantitativo Revisado  3 unidades  
Especificação Revisada    
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1.207 Acabamento metálico para registro aparente cromado de 1/2" a 1" – 

6º Pavimento                                                                          

TABELA 207  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.14 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.006.0066-6  

Descrição EMOP  

Acabamento metálico para registro aparente cromado 

de 1/2" a 1" (adhara). Fornecimento e colocação para 

a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico  

Quantitativo Revisado  2 unidades  
Especificação Revisada    
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1.208 Acabamento para registro de 3/4" – 6º Pavimento                                                          

TABELA 208  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.16  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.006.0068-6  

Descrição EMOP  

Acabamento para registro de 3/4", acabamento 

cromado, linha Pertutti Docol (ref.271706) ou similar. 

Fornecimento e instalação para a obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  6 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico  

Quantitativo Revisado  2 unidades  
Especificação Revisada    
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1.209 Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado – 6º 

Pavimento                                   
TABELA 209  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.12  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.006.0054-0  

Descrição EMOP  
Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado. 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto, pois o item que consta na 

planilha tem valor muito inferior ao especificado no projeto.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Cabide de aço inox fixado na parede Perflex Slim  

Linha36, ou similar  
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1.210 Ducha higiênica linha Pertutti Docol ou similar, acabamento em metal 

cromado – 6º Pavimento                                                                          
TABELA 210  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.19 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.007.0970-6  

Descrição EMOP  

Ducha higiênica linha pertutti Docol ou similar, 

acabamento em metal cromado, exclusive tubos e 

conexões. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     
Problema de Especificação  X  

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros  X  
SOLUÇÃO PROPOSTA  

Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Ducha higiênica, com gatilho, linha Pertutti, código  
00455706, Docol, ou similar, acabamento em metal 

cromado  
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1.211 Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada – 6º Pavimento                                  
TABELA 211  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.22 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.009.0124-6  

Descrição EMOP  

Torneira fotoelétrica, exclusive ponto de tomada. 

Fornecimento e instalação para obra do Museu da 

Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Revisar a especificação do item, para a indicada em projeto, pois o item que consta na 

planilha tem valor muito inferior ao especificado no projeto.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Torneira para lavatório Docol Eletric, código 

00218106 de mesa, com sensor  
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1.212 Torneira de parede com sensor linha Eletric cod.00471116 

Docol ou similar – 6º Pavimento                                                                          
TABELA 212  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.24 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.009.0133-6  

Descrição EMOP  

Torneira de parede com sensor linha eletric 

cod.00471116 Docol ou similar. Fornecimento e 

instalação para obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.213 Acessórios para a instalação de bacia sanitária (P132) suspensa de 

louça branca, com saída horizontal – 6º Pavimento                                                          

TABELA 213  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.31 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias   
Código EMOP  18.013.0180-6  

Descrição EMOP  

Acessórios para a instalação de bacia sanitária (p-132) 

suspensa de louca branca, com saída horizontal, 

inclusive suporte, tubo de ligação, anél de vedação, 

adaptador tigre, para- fusos de fixação e assento 

vogue plus branco. Fornecimento, instalação e 

assentamento da bacia sanitária, para a obra do Museu 

da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  3 unidades  
Quantitativo Projeto  3 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação  X  
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

Outros    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
O item possui especificação errada. O assento sanitário deve ser condizente com a 

privada especificada. O assento do tipo Vogue não é condizente com a Bacia Sanitária 

Nuova P132.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada  
Assento sanitário, DECA Linha Nuova P132, branca, 

soft close polipropileno, ou similar   
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1.214 Tampão completo de ferro fundido, com 120 a 125 KG, para 

poço de visita ou caixa de areia   
TABELA 214  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  6.03 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.016.0006-0  

Descrição EMOP  

Tampão completo de ferro fundido dúctil (nodular) 

articulado, circular, DN 600mm, com tampa para 

acesso de manutenção e sobre tampa para manobra, 

classe b125, conforme ABNT nbr 10160, assentado 

com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em 

volume. fornecimento e assentamento.  

    

Quantitativo da Planilha  14 unidades  
Quantitativo Projeto  12 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  6 unidades  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    
SOLUÇÃO PROPOSTA  

Considerar na nova planilha orçamentária apenas a quantidade que falta ser instalada  
Quantitativo Revisado  6 unidades  
Especificação Revisada    
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1.215 Válvula gaveta, corpo em ferro fundido.  
TABELA 215  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  6.09 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.215.0022-6  

Descrição EMOP  

Válvula gaveta, corpo em ferro fundido, extremidades 

flangeadas, haste ascendente, classe 125 LBS, 

diâmetro 4", inclusive o fornecimento dos materiais 

para as juntas (arruelas de borracha e parafusos com 

porcas de aço carbono), para 2 juntas flangeadas.  

Quantitativo da Planilha  8 unidades  
Quantitativo Projeto  7 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  2 unidades  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar na nova planilha orçamentária apenas a quantidade que falta ser instalada  

Quantitativo Revisado  5 unidades  
Especificação Revisada    
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1.216 Válvula borboleta tipo Wafer em ferro fundido nodular PN 16 

para tubulação classe 150, com diâmetro 2"  
TABELA 216  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  6.10 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.215.0023-6  

                              

Válvula borboleta tipo Wafer em ferro fundido 

nodular PN 16 para tubulação classe 150, com 

diâmetro 2", acionamento manual por alavanca, 

inclusive montagem entre flanges, padrão ANSI ou 

DIN com porcas.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0   
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.217 Válvula redutora de pressão, diâmetro 3".  
TABELA 217  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.10 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.003.0024-6  

  

Descrição EMOP  

Válvula redutora de pressão, diâmetro 3", máxima de 

entrada 28 bar, saída regulável de 1 a 6bar, corpo em 

latão bi cromatizado instalação prediais ou industriais 

de água, aquecimento, ar-condicionado e ar 

comprimento. Fornecimento e instalação.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades   
Quantitativo Projeto  1 unidade   

Quantitativo Obra (já instalado)  1 unidade   

CATEGORIAS DE ANÁLISE  
Em conformidade     

Diferenças de Quantitativo  X   
Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      
Problema de Especificação     

Item Danificado     
Item Instalado     

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

SO LUÇÃO PROPOSTA   
Item já instalado, conforme quantitativo indicado no Projeto hidráulico.   

Quantitativo Revisado     
Especificação Revisada     
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1.218 Tubo PVC, conforme ABNT NBR-7362, para esgoto sanitário, com 

diâmetro nominal de 200mm                                     
TABELA 218  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.272.0004-0  

Descrição EMOP  

Tubo PVC, conforme ABNT NBR-7362, para esgoto 

sanitário, com diâmetro nominal de 200mm, inclusive 

anél de borracha. Fornecimento  

Quantitativo da Planilha  303,23 m  
Quantitativo Projeto  303,23 m  

Quantitativo Obra (já instalado)  303,23 m  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado  X  
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Item já foi instalado, portanto não precisará ser contabilizado na nova planilha 

orçamentária.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.219 Tubo PVC, conforme ABNT NBR 7362, para esgoto sanitário, 

com diâmetro nominal de 250 mm   
TABELA 219  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.272.0005-0  

Descrição EMOP  

Tubo PVC, conforme ABNT NBR 7362, para esgoto 

sanitário, com diâmetro nominal de 250 mm, 

inclusive anél de borracha. Fornecimento.  

Quantitativo da Planilha  9,20 m  
Quantitativo Projeto  9,20 m  

Quantitativo Obra (já instalado)  9,20 m  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado  X  
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Item já foi instalado, portanto não precisará ser contabilizado na nova planilha 

orçamentária.  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    

  

  

  



  

. Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    

  
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.     

  Página 220 de 270  

  

  

  

1.220 Caixa de inspeção/caixa para águas pluviais, de concreto pré-

moldado de 600 mm   
TABELA 220  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.01 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.002.0205-0  

Descrição EMOP  

Caixa de inspeção/caixa para águas pluviais, de 

concreto pré-moldado, constando de círculo de fundo, 

3 anéis superpostos, de 40 mm de espessura e 600 mm 

de diâmetro interno, sendo 1 anél inferior (entrada e 

saída) de 300 mm,1 de 150 mm e 1 de 75 mm de 

altura, perfazendo 625 mm de altura total, exclusive 

tampão de ferro fundido e escavação. Fornecimento e 

colocação.  

Quantitativo da Planilha  14 unidades  
Quantitativo Projeto  14 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  6 unidades  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    
Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar na nova planilha orçamentária apenas a quantidade que falta ser instalada  

Quantitativo Revisado  8 unidades  
Especificação Revisada    
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1.221 Bebedouro elétrico, tipo pressão com filtro interno.  
TABELA 221  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.17 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.004.0255-0  

Descrição EMOP  

Bebedouro elétrico, tipo pressão com filtro interno  
(exclusive fornecimento de aparelho), 

compreendendo: 2 varas de eletroduto PVC de 3/4", 

com luvas, 10,00 m de fio 2,5 mm2, tomada de  

embutir e caixa de embutir, 4,00 m de tubo PVC de  

25 mm, 3,00 m de tubo PVC de 40 mm, registro de 

3/4" e conexões. Instalação até o ralo existente e 

assentamento.  

Quantitativo da Planilha  8 unidades  
Quantitativo Projeto  8 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.222 Assentamento de tubulação de PVC, com junta elástica, para 

coletor              de esgotos, com diâmetro nominal de 200mm                                        
TABELA 222  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  6.01 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.001.0244-0  

Descrição EMOP  

Assentamento de tubulação de PVC, com junta 

elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro 

nominal de 200mm, aterro e soca até a altura da 

geratriz superior do tubo, considerando o material da 

própria escavação, exclusive tubo e junta.  

Quantitativo da Planilha  351,13 metros  
Quantitativo Projeto  351,13 metros  

Quantitativo Obra (já instalado)  200 metros  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade  

Quantitativo Revisado  151,13 metros  
Especificação Revisada    
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1.223 Assentamento de tubulação de PVC com junta elástica, para 

coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 250 mm.   

TABELA 223  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  6.02 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.001.0245-0  

Descrição EMOP  

Assentamento de tubulação de PVC com junta 

elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro 

nominal de 250 mm, aterro e soca até a altura da 

geratriz superior do tubo, considerando o material da 

própria escavação, exclusive tubo e junta.  

Quantitativo da Planilha  18 metros  
Quantitativo Projeto  18 metros  

Quantitativo Obra (já instalado)  10 metros  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado  8,0 metros  
Especificação Revisada    
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1.224 Tampão completo de ferro fundido, com 120 a 125 kg, para 

poço de visita ou caixa de areia, padrão CEDAE        

TABELA 224  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.016.0002-0  

Descrição EMOP  

Tampão completo de ferro fundido, com 120 a 125 kg, 

para poço de visita ou caixa de areia, padrão CEDAE  

(C-3), carga mínima para teste 25 t, resistência 

máxima de rompimento 31,25 t e flecha residual 

máxima de 17 mm, assentado com argamassa de 

cimento e areia, no traço 1:4 em volume.  
Fornecimento e assentamento.  

Quantitativo da Planilha  10 unidades    
Quantitativo Projeto  12 unidades    

Quantitativo Obra (já instalado)  12 unidades    
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Em conformidade      
Diferenças de Quantitativo  X    
Obsolescência da Solução      

Fora de Norma       
Problema de Especificação      

Item Danificado      
Item Instalado  X    

Item sem Utilidade      
Item acrescentado      

SO LUÇÃO PROPOSTA    
Item já instalado, conforme quantitativo indicado no Projeto hidráulico. 

Quantitativo Revisado      
Especificação Revisada      
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1.225 Tubo de polipropileno (PPR) pn-20, diâmetro de 25mm  

TABELA 225  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  6.04 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.203.0215-6  

Descrição EMOP  

Tubo de polipropileno (PPR) pn-20, diâmetro de 

25mm, inclusive conexões e emendas, exclusive 

abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e 

assentamento.  

Quantitativo da Planilha  11,20 metros  
Quantitativo Projeto  48 metros  

Quantitativo Obra (já instalado)  11,20 metros  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    
Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     
Problema de Especificação    

Item Danificado    
Item Instalado    

Item sem Utilidade    
Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico  

Quantitativo Revisado  36,80 metros  
Especificação Revisada    
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1.226 Tubo de polipropileno (PPR) pn-20, diâmetro de 32 mm                                       

TABELA 226  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.203.0216-6  

Descrição EMOP  

Tubo de polipropileno (PPR) pn-20, diâmetro de 32 

mm, inclusive conexões e emendas, exclusive 

abertura e fechamento de rasgo, p/obra do Museu da 

Imagem e do Som. Fornecimento e assentamento.  

Quantitativo da Planilha  38,20 metros  
Quantitativo Projeto  38,20 metros  

Quantitativo Obra (já instalado)  38,20 metros  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Item já instalado. A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.227 Tubo de polipropileno (PPR) pn-20, diâmetro de 40 mm   

TABELA 227  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.203.0217-6  

Descrição EMOP  

Tubo de polipropileno (PPR) pn-20, diâmetro de 40 

mm, inclusive conexões e emendas, exclusive a 

abertura e fechamento de rasgo, p/ obra do Museu da 

Imagem e do Som. Fornecimento e assentamento.  

Quantitativo da Planilha  2,35 metros   
Quantitativo Projeto  2,35 metros   

Quantitativo Obra (já instalado)  2,35 metros   
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Em conformidade   X  

Diferenças de Quantitativo     
Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      
Problema de Especificação     

Item Danificado     
Item Instalado   X  

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

SO LUÇÃO PROPOSTA   

 Item já instalado   
Quantitativo Revisado     
Especificação Revisada     
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1.228 Tubo de polipropileno (PPR) pn-20, diâmetro de 50 mm                                        

TABELA 228  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.203.0218-6  

Descrição EMOP  

Tubo de polipropileno (PPR) pn-20, diâmetro de  50 

mm, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura 

e fechamento de rasgo, p/ obra do Museu da Imagem 

e do Som. Fornecimento e assentamento.  

Quantitativo da Planilha  0,48 metros   
Quantitativo Projeto  0,48 metros   

Quantitativo Obra (já instalado)  0,48 metros   
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Em conformidade   X  

Diferenças de Quantitativo     
Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      
Problema de Especificação     

Item Danificado     
Item Instalado   X  

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

SOLUÇÃO PROPOSTA 

  Item já instalado  
Quantitativo Revisado     
Especificação Revisada     
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1.229 Tubo de polipropileno (PPR) pn-20, diâmetro de 63 mm                   

TABELA 229  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.203.0219-6  

Descrição EMOP  

Tubo de polipropileno (PPR) pn-20, diâmetro de  63 

mm, inclusive conexões e emendas, exclusive 

abertura e fechamento de rasgo, p/obra do Museu da 

Imagem e do Som. Fornecimento e assentamento.  

Quantitativo da Planilha  0,50 metros   

Quantitativo Projeto  0,50 metros   

Quantitativo Obra (já instalado)  0,50 metros    

CAT EGORIAS DE ANÁLISE   

Em conformidade   X  

Diferenças de Quantitativo     

Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      

Problema de Especificação     

Item Danificado     

Item Instalado   X  

Item sem Utilidade     

Item acrescentado     

SO LUÇÃO PROPOSTA   

 Item já instalado   

Quantitativo Revisado     

Especificação Revisada     

  



    

Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    

  
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.  

Página 230 de 270  

  

  

  

  

1.230 Tubo de polipropileno (PPR) pn-12, diâmetro de 32 mm                                        

TABELA 230  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  6.05 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.203.0220-6  

Descrição EMOP  

Tubo de polipropileno (PPR) pn-12, diâmetro de  32 

mm, inclusive conexões e emendas, exclusive 

abertura e fechamento de rasgo para a obra do Museu 

da Imagem e do Som. Fornecimento e assentamento.  

Quantitativo da Planilha  39 metros  
Quantitativo Projeto  39 metros  

Quantitativo Obra (já instalado)  20 metros  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

  

Quantitativo Revisado  19 metros  
Especificação Revisada    

  

  

  



  

Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    

  
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.  

      
Página 231 de 270  

  

  

  

   

1.231 Tubo de polipropileno (PPR) pn-12, diâmetro de 40 mm 

TABELA 231  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  6.06 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.203.0221-6  

Descrição EMOP  

Tubo de polipropileno (PPR) pn-12, diâmetro de  40 

mm, inclusive conexões e emendas. Fornecimento e 

instalação, exclusive abertura e fechamento de rasgo, 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  0,00   
Quantitativo Projeto  3,00 metros  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  3,00 metros  
Especificação Revisada     
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1.232 Tubo de polipropileno (PPR) pn-12, diâmetro de 50 mm 

TABELA 232  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.203.0222-6  

Descrição EMOP  

Tubo de polipropileno (PPR) pn-12, diâmetro de  50 

mm, inclusive conexões e emendas. Fornecimento e 

instalação, exclusive abertura e fechamento de rasgo, 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  43,50 metros   
Quantitativo Projeto  43,50 metros   

Quantitativo Obra (já instalado)  43,50 metros   
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Em conformidade   X  

Diferenças de Quantitativo     
Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      
Problema de Especificação     

Item Danificado     
Item Instalado   X  

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

SO LUÇÃO PROPOSTA   

 Item já instalado   
Quantitativo Revisado     
Especificação Revisada     
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1.233 Tubo de polipropileno (PPR) pn-12, diâmetro de 63 mm 

TABELA 233  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  6.07 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.203.0223-6  

Descrição EMOP  

Tubo de polipropileno (PPR) pn-12, diâmetro de  63 

mm, inclusive conexões e emendas. Fornecimento e 

instalação, exclusive abertura e fechamento de rasgo, 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  0,00   
Quantitativo Projeto  30,00 metros  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado  30,00 metros  
Especificação Revisada    
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1.234 Tubo de polipropileno (PPR) pn-12, diâmetro de 75 mm 

TABELA 234  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.203.0224-6  

Descrição EMOP  

Tubo de polipropileno (PPR) pn-12, diâmetro de  75 

mm, inclusive conexões e emendas. Fornecimento e 

instalação, exclusive abertura e fechamento de rasgo, 

para a obra do Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  19,60 metros   
Quantitativo Projeto  19,60 metros   

Quantitativo Obra (já instalado)  19,60 metros   
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Em conformidade   X  

Diferenças de Quantitativo     
Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      
Problema de Especificação     

Item Danificado     
Item Instalado   X  

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

SOLUÇÃO PROPOSTA 

 Item já instalado   
Quantitativo Revisado     
Especificação Revisada     
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1.235 Tubo de polipropileno (PPR) pn 12, diâmetro de 110 mm 

TABELA 235  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  6.09 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.215.0022-6  

Descrição EMOP  

Válvula gaveta, corpo em ferro fundido, extremidades 

flangeadas, haste ascendente, classe 125 LBS, 

diâmetro 4", incluindo o fornecimento dos materiais 

para as juntas (arruelas de borracha e parafusos com 

porcas de aço carbono), para 2 juntas flangeadas.  

Quantitativo da Planilha  8 unidades  
Quantitativo Projeto  7 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  7 unidades   
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    
Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    
Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Item já instalado, conforme quantitativo indicado no Projeto hidráulico.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.236 Válvula redutora de pressão, diâmetro 1.1/2"  

TABELA 236  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  6.11 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.215.0024-6  

Descrição EMOP  

Válvula redutora de pressão, diâmetro 1.1/2", máxima 

de entrada 25 bar, saída regulável de 1 a 6 bar, corpo 

em latão bicromatizado, instalações prediais ou 

industriais de água, aquecimento, ar-condicionado e 

ar comprimido. Fornecimento e instalação.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.237 Tubo PVC, conforme ABNT NBR-7362, para esgoto 

sanitário, com diâmetro nominal de 100 mm  

TABELA 237  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  6.12 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  06.272.0002-0  

Descrição EMOP  

Tubo PVC, conforme ABNT NBR-7362, para esgoto 

sanitário, com diâmetro nominal de 100 mm, 

inclusive anél de borracha.  Fornecimento.  

Quantitativo da Planilha  268,73 metros  
Quantitativo Projeto  268,73 metros  

Quantitativo Obra (já instalado)  160,00 metros  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    
Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado  108,73 metros  
Especificação Revisada    
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1.238 Caixa de inspeção/caixa águas pluviais, de concreto pré-

moldado   

TABELA 238  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.01 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.002.0205-0  

Descrição EMOP  

Caixa de inspeção/caixa águas pluviais, de concreto 

pré-moldado, constando de círculo de fundo, 3 anéis 

superpostos de 40 mm de espessura e 600 mm de 

diâmetro interno, sendo 1 anél inferior (entrada e 

saída) de 300 mm, 1 de 150mm e 1 de 75 mm de 

altura, perfazendo 625 mm de altura total, exclusive 

tampão de ferro fundido e escavação. Fornecimento e 

colocação.  

Quantitativo da Planilha  10 unidades  
Quantitativo Projeto  12 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  12 unidades  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Item já instalado, conforme quantitativo indicado no Projeto hidráulico.   

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.239 Tampa cega e caixilho, 15 x 15 cm, em aço inox, para ralo 

sifonado   

TABELA 239  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.02 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.003.0175-0  

Descrição EMOP  
Tampa cega e caixilho, 15 x 15 cm, em aço inox, para 

ralo sifonado. Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  106 unidades  
Quantitativo Projeto  106 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.240 Ralo de cobertura semiesférico (tipo abacaxi), com 4"   

TABELA 240  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.03  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.003.0178-0  

Descrição EMOP  
Ralo de cobertura semiesférico (tipo abacaxi), com 4". 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  22 unidades  
Quantitativo Projeto  22 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  10 unidades  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo  X  
Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

  

Quantitativo Revisado  12 unidades  

Especificação Revisada  
Estão instalados 10 ralos tipo abacaxi, porém os 

demais foram substituídos por canaletas de aço 

inoxidável.  
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1.241 Assentamento de vaso sanitário sifonado (exclusive fornecimento 

do aparelho)                

TABELA 241  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.06 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.003.0405-0  

Descrição EMOP  

Assentamento de vaso sanitário sifonado (exclusive 

fornecimento do aparelho), inclusive materiais 

necessários 

Quantitativo da Planilha  29 unidades   
Quantitativo Projeto  29 unidades   

Quantitativo Obra (já instalado)  22 unidades   
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Em conformidade  X   
Diferenças de Quantitativo     
Obsolescência da Solução     

Fora de Norma      
Problema de Especificação     

Item Danificado     
Item Instalado     

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

SOLUÇÃO PROPOSTA 

    
Quantitativo Revisado  7 unidades   
Especificação Revisada     
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1.242 Ralo sifonado PVC rígido (150x185) x 75 mm   

TABELA 242  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.16 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.004.0180-0  

Descrição EMOP  

Ralo sifonado PVC rígido (150x185) x75 mm, em 

pavimento térreo, com saída de 75 mm, grelha 

redonda e porta-grelha, compreendendo: 3,00m de 

tubo de PVC de 75 mm e sua ligação ao ramal de  

ventilação. Fornecimento e instalação.  

Quantitativo da Planilha  4 unidades  
Quantitativo Projeto  4 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.243 Tubo de queda em PVC reforçado de 150 mm   

TABELA 243  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.004.0220-0  

Descrição EMOP  
Tubo de queda em PVC reforçado de 150 mm, 

inclusive "t" sanitário. Fornecimento e assentamento.  

Quantitativo da Planilha  10 metros  
Quantitativo Projeto  10 metros  

Quantitativo Obra (já instalado)  10 metros  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    
Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Item já instalado  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.244 Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4"   

TABELA 244  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.029.0011-0  

Descrição EMOP  
Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4". 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  16 unidades  
Quantitativo Projeto  16 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  16 unidades  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Item já instalado  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.245 Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1"       

TABELA 245  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.116 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.029.0012-0  

Descrição EMOP  
Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1". 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  14 unidades  
Quantitativo Projeto  14 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  5 unidades  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

  

Quantitativo Revisado  9 unidades  
Especificação Revisada    
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1.246 Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1.1/4"                                       

TABELA 246  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.117 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.029.0013-0  

Descrição EMOP  
Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 

1.1/4". Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.247 Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1.1/2"        

TABELA 247  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.118 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.029.0014-0  

Descrição EMOP  
Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 

1.1/2". Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  6 unidades  
Quantitativo Projeto  6 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  5 unidades  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    
SOLUÇÃO PROPOSTA  

A quantidade está em conformidade.  
Quantitativo Revisado  1 unidade  
Especificação Revisada    
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1.248 Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 2"     

TABELA 248  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.119 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.029.0015-0  

Descrição EMOP  
Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 2". 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  6 unidades  
Quantitativo Projeto  6 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.249 Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3"  

TABELA 249  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.182 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.029.0017-0  

Descrição EMOP  
Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3". 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade   
Quantitativo Projeto  3 unidades   

Quantitativo Obra (já instalado)  2 unidades   
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Em conformidade     
Diferenças de Quantitativo   X  

Obsolescência da Solução     
Fora de Norma      

Problema de Especificação   X  

Item Danificado     
Item Instalado     

Item sem Utilidade     
Item acrescentado     

SOLUÇÃO PROPOSTA 
Considerar a quantidade indicada no Projeto hidráulico. 

Quantitativo Revisado  1 unidade   
Especificação Revisada     
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1.250 Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 4"                                  

TABELA 250  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.183 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.029.0018-0  

Descrição EMOP  
Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 4". 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  10 unidades  
Quantitativo Projeto  10 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado  10 unidades  
Especificação Revisada    
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1.251 Registro de esfera, em bronze, com diâmetro de 1.1/4"            

TABELA 251  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.029.0022-0  

Descrição EMOP  
Registro de esfera, em bronze, com diâmetro de 1.1/4". 

Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  7 unidades  
Quantitativo Projeto  7 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  7 unidades  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    
Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Item instalado  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.252 Válvula de retenção vertical, em bronze, com diâmetro de 1"  

TABELA 252  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.029.0081-0  

Descrição EMOP  
Válvula de retenção vertical, em bronze, com diâmetro 

de 1". Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  5 unidades  
Quantitativo Projeto  5 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  5 unidades  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    
SOLUÇÃO PROPOSTA  

Item instalado  
Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.253 Válvula de retenção horizontal, em bronze, com diâmetro de 

1.1 /2"   

TABELA 253  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.029.0103-0  

Descrição EMOP  
Válvula de retenção horizontal, em bronze, com 

diâmetro de 1.1 /2". Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  1 unidade  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Item instalado  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.254 Válvula de retenção horizontal, em bronze, com diâmetro de 

2"  

TABELA 254  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.029.0104-0  

Descrição EMOP  
Válvula de retenção horizontal, em bronze, com 

diâmetro de 2". Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  2 unidades  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Item instalado  

Quantitativo Revisado    
Especificação Revisada    
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1.255 Válvula de retenção horizontal, em bronze, com diâmetro de 

3"  

TABELA 255  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.029.0106-0  

Descrição EMOP  
Válvula de retenção horizontal, em bronze, com 

diâmetro de 3". Fornecimento e colocação.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  1 unidade  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Item instalado  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.256 Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável  

TABELA 256  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.184 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.036.0028-0  

Descrição EMOP  

Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável, exclusive 

conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo.  
Fornecimento e assentamento.  

Quantitativo da Planilha  71 metros  
Quantitativo Projeto  71 metros  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CAT EGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    
Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade  X  
Item acrescentado    

SO LUÇÃO PROPOSTA  

   

Quantitativo Revisado  71 metros  
Especificação Revisada    
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1.257 Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável 

TABELA 257  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.185 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.036.0049-0  

Descrição EMOP  

Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, inclusive 

conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento 

de rasgo. Fornecimento e assentamento.  

Quantitativo da Planilha  1.037,51 m  

Quantitativo Projeto  1.037,51 m  
Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  
Em conformidade    

Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade  X  
Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  

  

Quantitativo Revisado  1.037,51 m  
Especificação Revisada    
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1.258 Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável 

TABELA 258  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.036.0050-0  

Descrição EMOP  

Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, inclusive 

conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento 

de rasgo. Fornecimento e assentamento.  

Quantitativo da Planilha  50 metros  
Quantitativo Projeto  50 metros  

Quantitativo Obra (já instalado)  50 metros  
CAT EGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     
Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SO LUÇÃO PROPOSTA  

 Item instalado  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.259 Tubo de PVC rígido, conforme ABNT NBR-5688 de 

75mm  

TABELA 259  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.036.0086-0  

Descrição EMOP  

Tubo de PVC rígido, conforme ABNT NBR-5688 de 

75mm, linha reforçada, soldável, inclusive conexões 

e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  
Fornecimento e assentamento.  

Quantitativo da Planilha  64 metros  
Quantitativo Projeto  64 metros  

Quantitativo Obra (já instalado)  64 metros  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Item instalado  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.260 Tubo de PVC rígido, conforme ABNT NBR-5688 de 100 

mm 

TABELA 260  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.036.0088-0  

Descrição EMOP  

Tubo de PVC rígido, conforme ABNT NBR-5688 de 

100 mm, linha reforçada, soldável, inclusive 

conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento 

de rasgo. Fornecimento e assentamento.  

Quantitativo da Planilha  115 metros  
Quantitativo Projeto  115 metros  

Quantitativo Obra (já instalado)  115 metros  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Item instalado  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.261 Tubo de PVC rígido, conforme ABNT NBR-5688 de 150 mm  

TABELA 261  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  - 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.036.0090-0  

Descrição EMOP  

Tubo de PVC rígido, conforme ABNT NBR-5688 de 

150 mm, linha reforçada, soldável, inclusive 

conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento 

de rasgo. Fornecimento e assentamento.  

Quantitativo da Planilha  27,45 metros  
Quantitativo Projeto  27,45 metros  

Quantitativo Obra (já instalado)  27,45 metros  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Item instalado  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.262 Hidrômetro Multijato 1", classe B, carcaça em bronze, rosca BSP  

TABELA 262  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.149 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.067.0132-6  

Descrição EMOP  

Hidrômetro Multijato 1", classe B, carcaça em bronze, 

rosca BSP relojoaria inclinada 45º, Q máx.= 7 m3/h, 

QN = 3,5 m3/h, temperatura máxima 40ºc, pressão 

máxima 10 bar, com conjunto de instalação: 02 porcas 

em metal, 02 tubetes em metal e 02 anéis de vedação.  
Fornecimento e instalação para a Obra do MIS.  

Quantitativo da Planilha  6 unidades  
Quantitativo Projeto  6 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.263 Hidrômetro Multijato 1.1/2", classe EB, carcaça em bronze, 

rosca BSP  

TABELA 263  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.150  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.067.0133-6  

Descrição EMOP  

Hidrômetro Multijato 1.1/2", classe EB, carcaça em 

bronze, rosca BSP, relojoaria inclinada 45º, Q máx. 20 

m3/h, QN  10 m3/h, temperatura máx. 40ºc, pressão 

máx. 10 bar, com conjunto de instalação: 02 porcas 

em metal, 02 tubetes em metal e 02 anéis de vedação. 

Fornecimento e Instalação para a Obra do MIS.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.264 Hidrômetro Multijato, diâmetro de 1.1/4”, vazão máxima 20 

m3/h  

TABELA 264  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  15.151  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  15.067.0137-6  

Descrição EMOP  

Hidrômetro Multijato, diâmetro de 1.1/4”, vazão 

máxima 20 m3/h, vazão nominal 10m3/h com rosca 

BSP, inclusive conexões e bucha de redução 1.1/4", 

conexões. Fornecimento e instalação para a obra do 

Museu da Imagem e do Som.  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.265 Aproveitamento água chuva (AAC) para área de telhado até 

1500m2  

TABELA 265  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.43 

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.017.0105-0  

Descrição EMOP  

Aproveitamento água chuva (AAC) p/área de telhado 

até 1500 m2, compreendendo fornecimento dos 

seguintes equipamentos:-filtro volumétrico (vf6), 

auto limpante, corpo constituído de aço inox, entradas 

c/diâmetro 250 mm e saída p/cisterna diâmetro 

200mm; -conjunto flutuante sucção (bóia mangueira) 

mangueira 2", comprimento 2,00 m;- freio d'água 

diâmetro 200 mm;-sifão ladrão c/diâmetro de saída 

200 mm  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade.  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    

  



  

Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    

  
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.  

      
Página 266 de 270  

  

  

  

  

1.266 Bomba hidráulica centrifuga, com motor elétrico, potência de 1 CV  

TABELA 266  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  18.84  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.029.0015-0  

Descrição EMOP  

Bomba hidráulica centrifuga, com motor elétrico, 

potência de 1 CV, exclusive acessórios. Fornecimento 

e colocação.  

Quantitativo da Planilha  2 unidades  
Quantitativo Projeto  2 unidades  

Quantitativo Obra (já instalado)  0,00  
CAT EGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SO LUÇÃO PROPOSTA  
A quantidade está em conformidade 

Quantitativo Revisado    
Especificação Revisada    
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1.267 Sistema de pressurização, com 02 bombas centrífugas de 5cv/220v  

TABELA 267  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Item  -  

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  
Código EMOP  18.033.0018-0  

Descrição EMOP  

Sistema de pressurização, com 02 bombas centrifugas 

de 5cv/220v, inclusive tubulações de sucção, recalque 

e distribuição com conexões, pressostato, manômetro, 

tanque de pressão, quadro de comando, exclusive casa 

de máquinas (vide item 18.024.0050). Fornecimento 

e instalação  

Quantitativo da Planilha  1 unidade  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

Quantitativo Obra (já instalado)  1 unidade  
CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Em conformidade  X  
Diferenças de Quantitativo    

Obsolescência da Solução    

Fora de Norma     

Problema de Especificação    

Item Danificado    

Item Instalado    

Item sem Utilidade    

Item acrescentado    

SOLUÇÃO PROPOSTA  
Item instalado  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    

  

  

  



  

Material de apoio orçamento MIS – Instalações Hidrossanitárias    

  
Este documento contém informações confidenciais, sendo o mesmo de propriedade integral Da PUC – RJ. Este documento não pode ser reproduzido nem 

retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para outros fins, sem a expressa autorização.  

      
Página 268 de 270  

  

  

   

1.268 Instalação de torneira para lavatório, de mesa, acionamento 

hidromecânico  

 TABELA 268  

 DESCRIÇÃO  

Item 18.21 

Disciplina  Instalações Hidrossanitárias  

Código EMOP  18.009.0105-0 

Descrição  
Instalação de torneira para lavatório, de mesa, 

acionamento hidromecânico com leve pressão manual 

e fechamento automático, acabamento cromado.  

Quantitativo Projeto Original  17 unidades  

Quantitativo Revisado  17 unidades  

 

1.269 Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro nominal de 2".  
TABELA 269   

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   
Disciplina  Arquitetura  

Código EMOP  -  

Descrição EMOP  
Acabamento para registro de gaveta, com diâmetro 

nominal de 2". Fornecimento e colocação, para a obra 

do museu da imagem e do som.  
Quantitativo Projeto  1 unidade  

JUSTIFICATIVA  
Será necessário acabamento para um registro localizado no Sanitário Coletivo Feminino  

Quantitativo Revisado    

Especificação Revisada    
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1.270 Medidor de água com telemedição para leitura a distância com 

blindagem magnética  

TABELA 270   

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Disciplina  Instalações hidro sanitárias  

Código EMOP  - 

Descrição EMOP  

Medidor de água com telemedição para leitura a 

distância com blindagem magnética, referência Liceu 

de Artes e Ofício ou DAEFLEX com interface RS232 

R 485, protocolo modbus RTU.  

Quantitativo Projeto  9 unidades  

JUSTIFICATIVA  

Conforme solicitado no documento FRM009-HID-PE-CMD-0001-000.  

Quantitativo Revisado  9 unidades  

Especificação Revisada    

  

1.271 Reservatório polietileno 1500L  

TABELA 271   

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item 18.46 

Disciplina  Instalação Hidráulica  

Código EMOP  18.021.0040-0 

Descrição EMOP  Reservatório polietileno 1500L  

Quantitativo Projeto  1 unidade  

JUSTIFICATIVA  

O projeto de irrigação (PB_IRR_001_R01) mostra a necessidade de reservatório na 

Cobertura para irrigação do gramado.  

Quantitativo Revisado  1 unidade  

Especificação Revisada    
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1.272 Reservatório polietileno 1000L  

TABELA 272  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item 18.45 

Disciplina  Instalação Hidráulica  

Código EMOP  18.021.0035-0 

Descrição EMOP  Reservatório polietileno 1000L  

Quantitativo Projeto  1 unidade  

JUSTIFICATIVA  

O projeto de irrigação (PB_IRR_002_R01) mostra a necessidade de reservatório no 6º 

Pavimento para irrigação da parede verde.  

Quantitativo Revisado  1 unidade  

Especificação Revisada    

  

1.273 Reservatório polietileno 310L  

TABELA 273  

DESCRIÇÃO NA PLANILHA   

Item 18.44 

Disciplina  Instalação Hidráulica  

Código EMOP  18.021.0025-0 

Descrição EMOP  Reservatório de polietileno de 300L  

Quantitativo Projeto  1 unidade  

JUSTIFICATIVA  

O projeto de irrigação (PB_IRR_002_R01) mostra a necessidade de reservatório no 6º 

Pavimento para fertirrigação.  

Quantitativo Revisado  1 unidade  

Especificação Revisada    

  


