
Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

05/07/2024LISTA DE PRANCHAS

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-XXX-DIN100

DIN100

CONSTRUIR/DEMOLIR

LISTA DE FOLHAS
N. TÍTULO REV DATA COD. PRANCHA

DIN100 LISTA DE PRANCHAS R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-XXX-DIN100
DIN101 SS2 - SUBSOLO 2 R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-SS2-DIN101
DIN102 SS1 - SUBSOLO 1 R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-SS1-DIN102
DIN103 SS1 - SUBSOLO 1 - CABINE R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-SS1-DIN103
DIN104 SST - SUBSOLO TÉCNICO R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-SST-DIN104
DIN105 P00 - PAVIMENTO TÉRREO R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-P00-DIN105
DIN106 MEZ - MEZANINO - INFERIOR R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-MEZ-DIN106
DIN107 MEZ - MEZANINO - SUPERIOR R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-MEZ-DIN107
DIN108 P1A - PAVIMENTO 1A R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-P1A-DIN108
DIN109 P1B - PAVIMENTO 1B R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-P1B-DIN109
DIN110 P1B - PAVIMENTO 1B - ENTREPISO R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-P1B-DIN110
DIN111 P2A - PAVIMENTO 2A R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-P2A-DIN111
DIN112 P2T - PAVIMENTO 2 TÉCNICO R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-P2T-DIN112
DIN113 P3A - PAVIMENTO 3A R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-P3A-DIN113
DIN114 P3A - PAVIMENTO 3A - INFERIOR R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-P3A-DIN114
DIN115 P3B - PAVIMENTO 3B R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-P3B-DIN115
DIN116 P4A - PAVIMENTO 4A R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-P4A-DIN116
DIN117 P4A - PAVIMENTO 4A - INFERIOR R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-P4A-DIN117
DIN118 P4T - PAVIMENTO 4 TÉCNICO R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-P4T-DIN118
DIN119 P5A - PAVIMENTO 5A R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-P5A-DIN119
DIN120 P5B - PAVIMENTO 5B R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-P5B-DIN120
DIN121 P6A - PAVIMENTO 6A R03 05/07/2024 SEIOP-MIS-PB-P6A-DIN121

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024
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SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024SS2 - SUBSOLO 2

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-SS2-DIN101

DIN101

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024
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SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024SS1 - SUBSOLO 1

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-SS1-DIN102

DIN102

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024
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SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024SS1 - SUBSOLO 1 - CABINE

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-SS1-DIN103

DIN103

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024
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SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024SST - SUBSOLO TÉCNICO

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-SST-DIN104

DIN104

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024



Abaixo

M

DN DN

DN
M

M

M
C

M
C

R FM
C

M

M

RF

MM

M

SEGUE DN

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A: 2.77 m²

W.C P.C.D
MASC.

A: 2.58 m²

WC.P.C.D
UNISSEX

A: 1.89 m²
WC.UNISSEX

A: 2.37 m²

W.C P.C.D
FEM.

A: 23.65 m²
ESCADA 1

A: 6.55 m²
ENFERMARIA

A: 3.12 m²

DEPÓSITO
LOJA

A: 2.84 m²
DEPÓSITO

A: 15.22 m²

HALL
ELEVADOR

A: 63.88 m²
CIRCULAÇÃO

A: 35.36 m²

DOCA DE
CARGA E
DESCARGA

A: 1.79 m²
WC

A: 6.21 m²
GUARITA

A: 25.08 m²
ESCADA 2

A: 7.82 m²

CIRCULAÇÃO
SERVIÇO

A: 22.62 m²
COZINHA

A: 18.38 m²
CAFÉ

A: 15.50 m²

SANITÁRIO
COLETIVO
FEMININO

A: 15.95 m²

SANITÁRIO
COLETIVO
MASCULINO

A: 10.72 m²

CIRCULAÇÃO
CAFÉ

A: 99.04 m²

TERRAÇO
CAFÉ

A: 49.44 m²
ESCADA C

A: 361.92 m²
LOBBY

A: 111.69 m²
LIVRARIA

A: 81.44 m²

VARANDA
ACESSO

A: 10.52 m²

GUARDA
VOLUMES

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024P00 - PAVIMENTO TÉRREO

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-P00-DIN105

DIN105

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024



SEGUE

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A: 6.69 m²

SALA
TÉCNICA
06

A: 25.08 m²
ESCADA 2

A: 21.69 m²

ENTREPISO
TÉCNICO

A: 12.95 m²

SALA
TÉCNICA
05 AV

MUSEOGRAFIA/TI
A: 3.25 m²

W.C P.C.D
FAMILIAR

A: 39.41 m²
ESCADA 1

A: 19.60 m²
CIRCULAÇÃO

A: 12.16 m²
DEPÓSITO

A: 271.82 m²

EXPOSIÇÃO
TEMPORÁRIA

A: 11.00 m²

HALL
ELEVADOR

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024MEZ - MEZANINO - INFERIOR

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-MEZ-DIN106

DIN106

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024



1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A: 25.08 m²
ESCADA 2

A: 21.69 m²

ENTREPISO
TÉCNICO

A: 12.95 m²

SALA
TÉCNICA
05 AV

MUSEOGRAFIA/TI

A: 6.69 m²

SALA
TÉCNICA
06

A: 3.25 m²

W.C P.C.D
FAMILIAR

A: 39.41 m²
ESCADA 1

A: 19.60 m²
CIRCULAÇÃO

A: 12.16 m²
DEPÓSITO

A: 271.82 m²

EXPOSIÇÃO
TEMPORÁRIA

A: 11.00 m²

HALL
ELEVADOR

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024MEZ - MEZANINO - SUPERIOR

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-MEZ-DIN107

DIN107

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024



SEGUE

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A: 23.05 m²

SALA
TÉCNICA
15

A: 37.30 m²
ESCADA 2

A: 4.31 m²
DEPÓSITO

A: 2.97 m²

W.C P.C.D
FEM.

A: 3.00 m²

W.C P.C.D
MASC.

A: 16.67 m²
CIRCULAÇÃO

A: 16.02 m²

HALL
ELEVADOR

A: 77.98 m²

EXPOSIÇÃO
DE LONGA
DURAÇÃO

A: 12.29 m²

CORREDOR
TÉCNICO

A: 94.19 m²

EXPOSIÇÃO
LONGA
DURAÇÃO
HUMOR

A: 106.59 m²

EXPOSIÇÃO
DE LONGA
DURAÇÃO
RIO 40°

A: 72.69 m²

EXPOSIÇÃO
DE LONGA
DURAÇÃO
A DEFINIR

A: 56.86 m²

SALA DE
CURSOS

A: 36.84 m²

SALA
EQUIPE

A: 109.72 m²

SALA DE
EDUCAÇÃO

A: 30.21 m²
ESCADA 1

A: 3.92 m²

W.C P.C.D
FAMILIAR

A: Não incluso

HALL
ELEVADOR

A: 18.21 m²
CIRCULAÇÃO

A: 5.96 m²
DEPÓSITO

A: 104.46 m²
TERRAÇO

A: 42.69 m²

TERRAÇO/ÁREA
TÉCNICA

A: 30.98 m²
CIRCULAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024P1A - PAVIMENTO 1A

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-P1A-DIN108

DIN108

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024



1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A: 56.86 m²

SALA DE
CURSOS

A: 36.84 m²

SALA
EQUIPE

A: 109.72 m²

SALA DE
EDUCAÇÃO

A: 30.21 m²
ESCADA 1

A: 3.92 m²

W.C P.C.D
FAMILIAR

A: Não incluso

HALL
ELEVADOR

A: 18.21 m²
CIRCULAÇÃO

A: 5.96 m²
DEPÓSITO

A: Não incluso
ESCADA 2

A: 22.73 m²

ENTREPISO
TÉCNICO

A: 13.44 m²

SALA
TÉCNICA
07 AV

MUSEOGRAFIA/TI

A: 104.46 m²
TERRAÇO

A: 42.69 m²

TERRAÇO/ÁREA
TÉCNICA

A: 30.98 m²
CIRCULAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024P1B - PAVIMENTO 1B

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-P1B-DIN109

DIN109

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024



1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A: 56.86 m²

SALA DE
CURSOS

A: 36.84 m²

SALA
EQUIPE

A: 109.72 m²

SALA DE
EDUCAÇÃO

A: 30.21 m²
ESCADA 1

A: 3.92 m²

W.C P.C.D
FAMILIAR

A: Não incluso

HALL
ELEVADOR

A: 18.21 m²
CIRCULAÇÃO

A: 5.96 m²
DEPÓSITO

A: Não incluso
ESCADA 2

A: 22.73 m²

ENTREPISO
TÉCNICO

A: 13.44 m²

SALA
TÉCNICA
07 AV

MUSEOGRAFIA/TI

A: 104.46 m²
TERRAÇO

A: 42.69 m²

TERRAÇO/ÁREA
TÉCNICA

A: 30.98 m²
CIRCULAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024P1B - PAVIMENTO 1B - ENTREPISO

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-P1B-DIN110

DIN110

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024



SONOFLETOR
EMERGÊNCIA

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A: 4.78 m²

DEPÓSITO
2

A: 3.08 m²

W.C. P.C.D.
FEM.

A: 3.04 m²

W.C. P.C.D.
MASC.

A: 3.90 m²

W.C. PcD
FAMILIAR

A: 5.61 m²

DEPÓSITO
1

A: 15.41 m²

HALL DOS
ELEVADORES

A: 15.01 m²
CIRCULAÇÃO

A: 123.60 m²

SALA DE
EXPOSIÇÕES
SAMBA /
CHORO

A: 176.79 m²

EXPOSIÇÃO
DE LONGA
DURAÇÃO
A BANDA /
MICROFONES

A: 241.60 m²

EXPOSIÇÃO
DE LONGA
DURAÇÃO
CARINHOSO

A: 36.24 m²
ESCADA 2

A: 28.89 m²
CIRCULAÇÃO

A: 32.33 m²
ESCADA 1

A: 15.32 m²
PASSARELA

A: 47.52 m²

TERRAÇO
DA

ESCADA

A: 19.64 m²
ESCADA H

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024P2A - PAVIMENTO 2A

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-P2A-DIN111

DIN111

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024



1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A: 5.08 m²

SALA
TÉCNICA
08 A: 5.52 m²

SALA
TÉCNICA
09

A: 26.03 m²

ENTREPISO
TÉCNICO

A: 2.58 m²

W.C. P.C.D.
FEM. A: 1.71 m²

W.C. FEM.
A: 1.70 m²

W.C. MASC.
A: 2.84 m²

W.C. P.C.D.
MASC.

A: 28.93 m²
ESCADA 1

A: 30.29 m²
ESCADA 2

A: 14.99 m²

HALL DOS
ELEVADORES

A: 25.13 m²
CIRCULAÇÃO

A: 90.60 m²

CARMEN
CANTORA

A: 48.89 m²
NOVELA

A: 215.38 m²

CARMEN
EM

HOLLYWOOD

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024P2T - PAVIMENTO 2 TÉCNICO

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-P2T-DIN112

DIN112

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024



SEGUE

SEGUE

SEGUE

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A: 5.08 m²

SALA
TÉCNICA
08 A: 5.52 m²

SALA
TÉCNICA
09

A: 26.03 m²

ENTREPISO
TÉCNICO

A: 2.58 m²

W.C. P.C.D.
FEM. A: 1.71 m²

W.C. FEM.
A: 1.70 m²

W.C. MASC.
A: 2.84 m²

W.C. P.C.D.
MASC.

A: 28.93 m²
ESCADA 1

A: 30.29 m²
ESCADA 2

A: 14.99 m²

HALL DOS
ELEVADORES

A: 25.13 m²
CIRCULAÇÃO

A: 90.60 m²

CARMEN
CANTORA

A: 48.89 m²
NOVELA

A: 215.38 m²

CARMEN
EM

HOLLYWOOD

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024P3A - PAVIMENTO 3A

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-P3A-DIN113

DIN113

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024



1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A: 5.08 m²

SALA
TÉCNICA
08 A: 5.52 m²

SALA
TÉCNICA
09

A: 26.03 m²

ENTREPISO
TÉCNICO

A: 2.58 m²

W.C. P.C.D.
FEM. A: 1.71 m²

W.C. FEM.
A: 1.70 m²

W.C. MASC.
A: 2.84 m²

W.C. P.C.D.
MASC.

A: 28.93 m²
ESCADA 1

A: 30.29 m²
ESCADA 2

A: 14.99 m²

HALL DOS
ELEVADORES

A: 25.13 m²
CIRCULAÇÃO

A: 90.60 m²

CARMEN
CANTORA

A: 48.89 m²
NOVELA

A: 215.38 m²

CARMEN
EM

HOLLYWOOD

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024P3A - PAVIMENTO 3A - INFERIOR

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-P3A-DIN114

DIN114

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024



1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A: 11.52 m²

HALL DOS
ELEVADORES

A: 17.56 m²
CIRCULAÇÃO

A: 3.96 m²

W.C. P.C.D.
FAMILIAR

A: 30.40 m²
ESCADA 1

A: 41.50 m²

MESAS DE
PESQUISA

A: 33.31 m²

CENTRAL
TÉCNICA E
DEPÓSITO
DE

ACERVO
DIGITAL

A: 12.38 m²
SALA 1

A: 11.14 m²
SALA 2

A: 9.51 m²
SALA 3

A: 108.22 m²

CONSULTA
E

PESQUISA
AV

A: 7.75 m²
ESCADA 4

A: 28.95 m²
ESCADA 2

A: 13.39 m²

SALA
TÉCNICA
10

A: 23.05 m²

ENTREPISO
TÉCNICO

A: 31.49 m²
TERRAÇO

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024P3B - PAVIMENTO 3B

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-P3B-DIN115

DIN115

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024



1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A: 6.95 m²

SANITÁRIO
COLETIVO
FEMININO

A: 7.34 m²

SANITÁRIO
COLETIVO
MASCULINO A: 2.74 m²

WC PCD.
FEM.

A: 2.71 m²

WC PCD.
MASC.

A: 4.37 m²
DEPÓSITO

A: 4.21 m²
COPA

A: 3.15 m²
RACK

A: 9.52 m²

AUDITORIA
INTERNA

A: 26.82 m²
SALA 1

A: 15.32 m²

CIRCULAÇÃO
1

A: 29.97 m²
ESCADA 2 A: 30.33 m²

ESCADA 1

A: 31.39 m²
SALA 2

A: 10.53 m²

REUNIÃO
INTERNA

A: 15.33 m²
RECEPÇÃO

A: 26.77 m²

SALA DE
REUNIÃO

A: 22.58 m²

DIRETORIA
GERAL

A: 12.58 m²

ASSESSORIA
JURÍDICA

A: 12.15 m²

REUNIÃO
INTERNA

A: 151.54 m²
ADMINISTRAÇÃO

A: 16.44 m²
CIRCULAÇÃOA: 13.90 m²

CIRCULAÇÃO
2 A: 19.13 m²

HALL DE
ELEVADOR

A: 145.46 m²

EXPOSIÇÃO
DE LONGA
DURAÇÃO -
É SAL, É
SOL, É SUL

A: 102.61 m²

EXPOSIÇÃO
DE LONGA
DURAÇÃO -
O CINEMA
DA

PAISAGEM

A: 18.30 m²
TERRAÇO

A: 43.29 m²

TERRAÇO
DA

ESCADA

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024P4A - PAVIMENTO 4A

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-P4A-DIN116

DIN116

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024



1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A: 6.95 m²

SANITÁRIO
COLETIVO
FEMININO

A: 7.34 m²

SANITÁRIO
COLETIVO
MASCULINO

A: 2.74 m²

WC PCD.
FEM.

A: 2.71 m²

WC PCD.
MASC.

A: 4.37 m²
DEPÓSITO

A: 4.21 m²
COPA

A: 3.15 m²
RACK

A: 9.52 m²

AUDITORIA
INTERNA

A: 26.82 m²
SALA 1

A: 15.32 m²

CIRCULAÇÃO
1

A: 29.97 m²
ESCADA 2 A: 30.33 m²

ESCADA 1

A: 31.39 m²
SALA 2

A: 10.53 m²

REUNIÃO
INTERNA

A: 15.33 m²
RECEPÇÃO

A: 26.77 m²

SALA DE
REUNIÃO

A: 22.58 m²

DIRETORIA
GERAL

A: 12.58 m²

ASSESSORIA
JURÍDICA

A: 12.15 m²

REUNIÃO
INTERNA

A: 151.54 m²
ADMINISTRAÇÃO

A: 16.44 m²
CIRCULAÇÃOA: 13.90 m²

CIRCULAÇÃO
2 A: 19.13 m²

HALL DE
ELEVADOR

A: 145.46 m²

EXPOSIÇÃO
DE LONGA
DURAÇÃO -
É SAL, É
SOL, É SUL

A: 102.61 m²

EXPOSIÇÃO
DE LONGA
DURAÇÃO -
O CINEMA
DA

PAISAGEM

A: 18.30 m²
TERRAÇO

A: 43.29 m²

TERRAÇO
DA

ESCADA

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024P4A - PAVIMENTO 4A - INFERIOR

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-P4A-DIN117

DIN117

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024



1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A: 5.28 m²

SALA
TÉCNICA
12

A: 28.68 m²
ESCADA 1

A: 26.81 m²

ENTREPISO
TÉCNICO

A: 5.28 m²

SALA
TÉCNICA
11

A: 30.07 m²
ESCADA 2

A: 2.94 m²

WC P.C.D.
FEM.

A: 2.99 m²

WC P.C.D.
MASC.

A: 5.20 m²

SALA
TÉCNICA
13

A: 19.76 m²
CIRCULAÇÃO

A: 4.12 m²

CIRCULAÇÃO
1

A: 3.32 m²

WC P.C.D.
MASCULINO

A: 1.74 m²

WC
MASCULINO

A: 1.76 m²

WC
FEMININO

A: 3.36 m²

WC P.C.D.
FEMININO

A: 17.04 m²
CIRC. WC.

A: Não incluso

COZINHA
RESTAURANTE

A: 6.01 m²
CAIXAS

A: 173.81 m²
RESTAURANTE

A: 95.32 m²

CIRCULAÇÃO
RESTAURANTE

A: 15.24 m²

HALL
ELEVADOR

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024P4T - PAVIMENTO 4 TÉCNICO

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-P4T-DIN118

DIN118

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024



1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A: 5.28 m²

SALA
TÉCNICA
12

A: 28.68 m²
ESCADA 1

A: 26.81 m²

ENTREPISO
TÉCNICO

A: 5.28 m²

SALA
TÉCNICA
11

A: 30.07 m²
ESCADA 2

A: 2.94 m²

WC P.C.D.
FEM.

A: 2.99 m²

WC P.C.D.
MASC.

A: 5.20 m²

SALA
TÉCNICA
13

A: 19.76 m²
CIRCULAÇÃO

A: 4.12 m²

CIRCULAÇÃO
1

A: 3.32 m²

WC P.C.D.
MASCULINO

A: 1.74 m²

WC
MASCULINO

A: 1.76 m²

WC
FEMININO

A: 3.36 m²

WC P.C.D.
FEMININO

A: 17.04 m²
CIRC. WC.

A: Não incluso

COZINHA
RESTAURANTE

A: 6.01 m²
CAIXAS

A: 173.81 m²
RESTAURANTE

A: 95.32 m²

CIRCULAÇÃO
RESTAURANTE

A: 15.24 m²

HALL
ELEVADOR

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024P5A - PAVIMENTO 5A

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-P5A-DIN119

DIN119

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024



1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A: Não incluso

COZINHA
RESTAURANTE

A: 5.61 m²

APOIO
CATERING

A: 14.98 m²
CIRCULAÇÃO

A: 4.04 m²

WC. PCD
FAMILIAR

A: 30.81 m²
ESCADA 1

A: 11.81 m²

HALL
ELEVADOR

A: 36.24 m²

CIRCULAÇÃO
EXTERNA

A: 290.66 m²
TERRAÇO

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024P5B - PAVIMENTO 5B

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-P5B-DIN120

DIN120

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024



1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1 1

2 2

3 3

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A: 8.40 m²
CIRCULAÇÃO

A: 2.84 m²

WC. P.C.D
UNISEX

A: 1.46 m²
HALL

A: 0.98 m²
WC. FEM.

A: 1.16 m²
WC. MASC.

A: 12.01 m²

CABINE DE
PROJEÇÃO

A: 33.16 m²
ESCADA 2

A: 15.30 m²

CASA DE
MÁQUINAS

-
TROCADOR
DE CALOR

A: 73.00 m²

CASA DE
MÁQUINAS
-  BOILERS

A: 5.61 m²

SALA
TÉCNICA
14 -

SERVIDORES
ANTENAS

A: 15.68 m²

CASA DE
MÁQUINAS

-
TROCADOR
DE CALOR

A: 31.08 m²

CASA DE
MÁQUINAS

-
GERADORESA: 3.78 m²

DEPÓSITO A: 5.77 m²

HALL DE
SERVIÇO

A: 13.58 m²

HALL DE
ELEVADORES

A: 44.50 m²

CIRCULAÇÃO
1

A: 86.29 m²

CIRCULAÇÃO
EXTERNA

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

LEGENDA / SIMBOLOGIA

YYY/ZZZ

SX

CORRIMAO

TUBULACAO DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE
ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM

ACIONADOR MANUAL
DA BOMBA INCENDIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA
ROTA DE FUGA

COMANDO MANUAL DE ALARME DE
INCÊNDIO

AVISADOR SONORO

+ -

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO
E ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DETECTOR PONTUAL DE CALOR

GRUPO MOTO-VENTILADOR

ACIONADOR MANUAL
PRESSURIZAÇÃO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE
AJUSTE E BALANCEAMENTO

90

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTA CORTA FOGO P-90

PAREDES CORTA FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

PAREDES COMUNS

DIVISÓRIA LEVES

DÂMPER DE SOBREPRESSÃO

VENEZIANA DE TOMADA DE AR
COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

1 - As informações constantes neste conjunto de peças técnicas foram baseadas no documento elaborado 
pela PUC, Material e Apoio ao Orçamento MIS, disciplina de incêndio (LVC_MIS_INC), desta forma a 
tabela de quantitativos do DIN encontra-se na prancha de Tabela de quantitativos de incêndio na intenção de 
informar graficamente a situação dos serviços que foram executados, dos que precisam ser refeitos e dos 
que ainda não foram executados até a data do levantamento. Para mais informações sobre o detalhamento 
dos projetos, verificar projetos executivos elaborados pela FRM.

NOTAS

Projeto:

Endereço:

Título do desenho:

Desenvolvimento: Assinatura:

Processo SEIOP:

COD. PRANCHA

Demandante:

IEEA - INSTITUTO  ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Autor do Projeto: CAU/CREA:

Disciplina:

Data:

Escala:

Nº Prancha:

Etapa:

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Como indicado

05/07/2024P6A - PAVIMENTO 6A

AVENIDA ATLÂNTICA, 3432 - COPACABANA - RJ

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEI - 460001/000876/2023

SEIOP-MIS-PB-P6A-DIN121

DIN121

CONSTRUIR/DEMOLIR

Lista de folhas

Número da
folha

COD.
PRANCHA Projeto Original

DIN100 SEIOP-MIS-PB
-XXX-DIN100

DIN101 SEIOP-MIS-PB
-SS2-DIN101

PE_INSPB_IX_001_R04

DIN102 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN102

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN103 SEIOP-MIS-PB
-SS1-DIN103

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN104 SEIOP-MIS-PB
-SST-DIN104

PE_INSPB_IX_002_R06

DIN105 SEIOP-MIS-PB
-P00-DIN105

PE_INSPB_IX_003_R06

DIN106 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN106

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN107 SEIOP-MIS-PB
-MEZ-DIN107

PE_INSPB_IX_004_R05

DIN108 SEIOP-MIS-PB
-P1A-DIN108

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN109 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN109

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN110 SEIOP-MIS-PB
-P1B-DIN110

PE_INSPB_IX_005_R07

DIN111 SEIOP-MIS-PB
-P2A-DIN111

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN112 SEIOP-MIS-PB
-P2T-DIN112

PE_INSPB_IX_006_R06

DIN113 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN113

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN114 SEIOP-MIS-PB
-P3A-DIN114

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN115 SEIOP-MIS-PB
-P3B-DIN115

PE_INSPB_IX_007_R05

DIN116 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN116

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN117 SEIOP-MIS-PB
-P4A-DIN117

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN118 SEIOP-MIS-PB
-P4T-DIN118

PE_INSPB_IX_008_R06

DIN119 SEIOP-MIS-PB
-P5A-DIN119

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN120 SEIOP-MIS-PB
-P5B-DIN120

PE_INSPB_IX_009_R06

DIN121 SEIOP-MIS-PB
-P6A-DIN121

PE_INSPB_IX_010_R05

TABELA DE REVISÕES
NÚMERO DESCRIÇÃO DATA
R00 Emissão inicial para análise de necessidade de detalhamento 25/01/2024
R01 Alteração nas anotações 05/02/2024
R02 Alteração no Carimbo 07/02/2024
R03 Inclusão de nota 05/07/2024


	DIN100 - LISTA DE PRANCHAS
	DIN101 - SS2 - SUBSOLO 2
	DIN102 - SS1 - SUBSOLO 1
	DIN103 - SS1 - SUBSOLO 1 - CABINE
	DIN104 - SST - SUBSOLO TÉCNICO
	DIN105 - P00 - PAVIMENTO TÉRREO
	DIN106 - MEZ - MEZANINO - INFERIOR
	DIN107 - MEZ - MEZANINO - SUPERIOR
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